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RESUMO
A a´gua desempenha papel fundamental na sobreviveˆncia dos seres vivos
e no equil´ıbrio ecolo´gico. Atualmente, milho˜es de pessoas carecem de
acesso ao abastecimento de a´gua adequado e tornam-se mais suscet´ıveis
a` doenc¸as e conflitos sociais por conta do estresse h´ıdrico criado. Diante
deste cena´rio, estabelecimentos hospitalares requerem melhorias no de-
sempenho ambiental e consumo de a´gua. O objetivo deste trabalho
e´ avaliar a gesta˜o h´ıdrica de um estabelecimento hospitalar em pro-
cesso de certificac¸a˜o LEED e compara´-lo com outras certificac¸o˜es para
edif´ıcios comerciais (BREEAM, LBC, GBC, CASBEE e Green Star).
O trabalho e´ embasado no levantamento de dados de hospitais em fun-
cionamento e valores para dimensionamento e na identificac¸a˜o das es-
trate´gias empregadas para a reduc¸a˜o no consumo de a´gua afim e ana-
lisa´-las no estudo de caso e realizar comparativo. Verifica-se que todas
as certificac¸o˜es propo˜em estrate´gias para a gesta˜o h´ıdrica, mesmo sem
possuir peso relevante na ponderac¸a˜o. No estudo de caso, constatou-se
uma previsa˜o de consumo 26,8% menor em comparac¸a˜o aos grandes
hospitais americanos e 54,3% em relac¸a˜o ao Hospital Universita´rio. Ao
analisar o consumo de a´gua pota´vel fornecida pelo munic´ıpio, a reduc¸a˜o
cai para 100%. O trabalho tambe´m verifica uma lacuna na avaliac¸a˜o
ambiental com foco em hospitais para a realidade brasileira. O traba-
lho tambe´m fomenta o debate sobre o desenvolvimento da engenharia
hospitalar no Brasil, visto a quantidade reduzida de referencial teo´rico.




The water has an important role in the survival of living beings and
the ecological balance. Currently, millions of people lack access to ade-
quate water supply and become more susceptible to diseases and social
conflicts due to water stress created. In this scenario, hospitals require
improvements in environmental performance and water consumption.
The objective of this study is to evaluate the water management of a
hospital in LEED certification process and compare it with other cer-
tifications for commercial buildings (BREEAM, LBC, GBC, CASBEE
and Green Star). The paper collects data of operational hospitals and
dimensioning values and identifies the strategies employed to reduce
water consumption in order to analyze them in the case study and per-
form comparative. It is verified that all certifications propose strategies
for water management, even without a significant weight in the scoring
system. In the case study, there was a consumption forecast 26.8%
lower compared to the large American hospitals and 54.3% in relation
to the University Hospital. By analyzing the consumption of potable
water supplied by the city, the reduction falls to 100%. The paper
also finds a gap in environmental assessment focusing on hospitals to
the Brazilian reality. The work also encourages debate on the deve-
lopment of hospital engineering in Brazil, since the reduced amount of
theoretical reference.
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Para Sen (2000), economista indiano Preˆmio Nobel em 1998,
ao se falar de crescimento econoˆmico, fala-se sobre desenvolvimento
sustenta´vel. O desenvolvimento de um pa´ıs esta´ essencialmente ligado
a`s oportunidades que ele oferece a` populac¸a˜o de fazer escolhas e exercer
sua cidadania. E isso inclui na˜o apenas a garantia dos direitos sociais
ba´sicos, como sau´de e educac¸a˜o, como tambe´m seguranc¸a, liberdade,
habitac¸a˜o e cultura.
No entanto, a sociedade tem seguido uma tendeˆncia forte no
sentido contra´rio. Na˜o sendo suficiente que toda atividade humana gere
impacto, cada vez mais tem se exigido demandas de recursos naturais
acima do que o planeta pode suportar. Tais demandas vem crescendo
rapidamente ao longo dos anos. E como agravante, na˜o se tem uma
distribuic¸a˜o uniforme destes recursos, visto que o sistema econoˆmico
cria abismos cada vez maiores entre ricos e pobres em todo mundo.
Em relac¸a˜o a` disponibilidade h´ıdrica, o Brasil encontra-se em
posic¸a˜o privilegiada, e a ideia de abundaˆncia propiciou a difusa˜o da
cultura do desperd´ıcio e da pouca valorizac¸a˜o do recurso por muitos
anos. Todavia, 81% da a´gua doce dispon´ıvel esta´ concentrada onde
apenas 5% da populac¸a˜o brasileira reside. Nas regio˜es banhadas pelo
Oceano Atlaˆntico, onde esta´ concentrada 45,5% da populac¸a˜o do Pa´ıs,
esta˜o dispon´ıveis apenas 2,7% dos recursos h´ıdricos do Brasil (ANA,
2015). O problema da escassez de a´gua esta´ intimamente ligado a`
demanda exagerada em centros urbanos, degradac¸a˜o da qualidade das
a´guas e falta de gesta˜o h´ıdrica, consequeˆncia de processos desordenados
de urbanizac¸a˜o. (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008)
A a´gua possui papel insubstitu´ıvel na manutenc¸a˜o a` vida e na
realizac¸a˜o de diversas atividades humanas, ale´m de manter o equil´ıbrio
ecolo´gico. Entretanto, o crescimento populacional acelerado criou um
“estresse h´ıdrico”, por conduzir um aumento na demanda ao mesmo
tempo que a disponibilidade me´dia do recurso diminui, afetando di-
retamente a sau´de e a qualidade de vida (SETTI et al., 2000). Dada
a abrangeˆncia das avaliac¸o˜es, definiu-se como foco desta pesquisa, a
gesta˜o da a´gua
Ao se tratar de edificac¸o˜es hospitalares, esbarra-se em um con-
trassenso de ideologia pelo fato de serem lugares idealizados para pro-
mover a sau´de e bem estar e acabarem por causar impactos ambien-
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tais severos a` sociedade, uma vez que raramente sa˜o projetados com a
aplicac¸a˜o do conceito de sustentabilidade. Esta tipologia possui ainda o
agravante de consumir volumes expressivos de a´gua pela magnitude das
instalac¸o˜es, uso cont´ınuo e principalmente pelas condic¸o˜es sanita´rias
necessa´rias. (CARVALHO, 2006)
A preocupac¸a˜o ambiental tem deixado a posic¸a˜o de diferencial
e passado a desempenhar um papel fundamental no processo constru-
tivo. Na tentativa de avaliar a sustentabilidade nas edificac¸o˜es surgiu
uma grande variedade de ro´tulos (selos, certificac¸o˜es, etiquetas) con-
templando desde a implantac¸a˜o do edif´ıcio ate´ a eficieˆncia energe´tica.
Algumas com enfoque mais ambiental, outras que incluem a dimensa˜o
social e poucas que contemplam as questo˜es econoˆmicas.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Avaliar a gesta˜o h´ıdrica em um hospital em processo de certi-
ficac¸a˜o LEED.
1.2.2 Objetivos Espec´ıficos
• Definir as estrate´gias de gesta˜o da a´gua previstas em certificac¸o˜es.
• Comparar estrate´gias empregadas no hospital com as previstas
no LEED.
• Identificar as estrate´gias empregadas para gesta˜o da a´gua no es-
tudo de caso.
• Comparar dados de previsa˜o do consumo entre edificac¸o˜es hospi-
talares na˜o certificadas e o estudo de caso;
1.3 JUSTIFICATIVA
A substaˆncia mais abundante na Terra e´ a a´gua, com o total
1332 km3, segundo o Instituto de Pesquisa Geolo´gica dos EUA (USGS)
e recobre 72% da superf´ıcie terrestre. No entanto, a´gua para con-
sumo humano representa apenas 3% desse volume, e ainda grande parte
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encontra-se em forma so´lida, restando 1% acess´ıvel para consumo ime-
diato. Mesmo com esse volume ta˜o reduzido, o Brasil esta´ entre os seis
pa´ıses que deteˆm 50% dessas reservas, propiciando uma situac¸a˜o de
conforto a` populac¸a˜o e acaba por criar a falsa ilusa˜o de que o recurso
e´ ilimitado. (USGS, 2016)
O conceito de sustentabilidade pode ser entendido como o equil´ıbrio
entre as dimenso˜es econoˆmica, social e ambiental no presente afim de
na˜o comprometer o sustento de gerac¸o˜es futuras (LIBRELOTTO et al.,
2012). Embora o noto´rio conhecimento da necessidade de ser sus-
tenta´vel atualmente, a construc¸a˜o civil mostra-se ainda muito focada
apenas na dimensa˜o econoˆmica e ignora o fato de que uma obra e´ exe-
cutada com a finalidade de na˜o so´ de atendar as necessidades de uma
populac¸a˜o, mas como tambe´m preservar ou promover o bem-estar como
um todo.
Sendo a construc¸a˜o civil um dos setores que mais contribui para
a formac¸a˜o do PIB nacional, ela acumula tambe´m o papel de nor-
tear as politicas pu´blicas no consumo consciente (LIBRELOTTO et al.,
2012). Apesar de evidente a importaˆncia do setor, ela ainda se prende
a me´todos arcaicos e amadores, faltando uma avaliac¸a˜o dos fatores lis-
tados em pesquisas na a´rea para sua evoluc¸a˜o, incluindo a reduc¸a˜o dos
impactos ambientais por esta causados.
Quando se trata de um empreendimento hospitalar, soluc¸o˜es
sustenta´veis sa˜o um desafio ainda maior. Um projeto nessa tipologia
devera´ apresentar, ale´m de flexibilidade e humanizac¸a˜o, um processo
construtivo e operacional com menos impacto ambiental. Todas essas
soluc¸o˜es devem tambe´m contemplar a legislac¸a˜o brasileira que preza
por um ambiente asse´ptico e que na˜o esta´ preparada para abandonar
as pra´ticas convencionais. No entanto, a adesa˜o destes preceitos e le-
vando a sustentabilidade ao n´ıvel estrate´gico da organizac¸a˜o, acabara´
por refletir num menor custo de manutenc¸a˜o e tambe´m na melhoria da
assisteˆncia a` sau´de da regia˜o de entorno. (CARVALHO, 2006)
Para o dimensionamento, as companhias de a´gua e esgoto forne-
cem tabelas com estimativa de consumo me´dio adotado de 250 litros
por leito ao dia, no entanto, literaturas apontam para um ı´ndice de con-
sumo de 300 a 800 litros por leito ao dia, o que aponta para um consumo
h´ıdrico expressivo. Apesar de ser um ambiente peculiar, estrate´gias de
projeto podem reduzir o consumo, ale´m de programas para conscien-
tizac¸a˜o do usua´rio, como por exemplo, Programas de Uso Racional da
A´gua (PURA) implementados com sucesso em hospitais brasileiros.
Segundo o Instituto Trata Brasil (2016), 82,5% dos brasileiros
sa˜o atendidos com abastecimento de a´gua tratada, e apenas 48,6% teˆm
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acesso a` coleta de esgoto. Em termos de volume, as capitais brasi-
leiras lanc¸aram, em 2013, 1,2 bilha˜o de metros cu´bicos de esgoto sem
tratamento na natureza. Estes dados refletem o problema croˆnico dos
centros urbanos brasileiros com a degradac¸a˜o dos seus cursos d’a´gua e
que poderiam ser amenizados com a reduc¸a˜o no consumo de a´gua.
Por fim, a gesta˜o h´ıdrica figura importante papel no desempe-
nho sustenta´vel das edificac¸o˜es, no sentido literal da palavra. Ser sus-
tenta´vel na˜o esta´ relacionado apenas em mitigar os impactos na natu-
reza, e sim buscar medidas que promovam o equil´ıbrio do edif´ıcio com
o meio inserido, por meio do consumo zero de recursos para satisfa-
zer todas suas necessidades, e quando poss´ıvel, regenerar ambientes ja´
alterados pelo ser humano.
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2 REVISA˜O BIBLIOGRA´FICA
2.1 FORMAS DE AVALIAC¸A˜O DA SUSTENTABILIDADE
2.1.1 Building Research Establishment Assessment (BREEAM)
O sistema de certificac¸a˜o BREEAM foi publicado em 1990 no
Reino Unido por pesquisadores do Building Research Establishment
(BRE) e do setor privado, em parceria com a indu´stria. E´ o primeiro
e o mais conhecido me´todo de avaliac¸a˜o ambiental de edif´ıcios e visa
especificar e mensurar o desempenho das edificac¸o˜es desde novos em-
preendimentos a` remodelac¸a˜o de existentes. Estima-se hoje que entre
30% e 40% dos novos edif´ıcios de escrito´rios do Reino Unido sejam
submetidos a esta avaliac¸a˜o anualmente. (HOWARD, 2001 apud SILVA,
2007)
O sistema de pontuac¸a˜o baseia-se na ana´lise de documentos du-
rante a fase de concepc¸a˜o e construc¸a˜o e credita pontos conforme uma
checklist dispon´ıvel no site do BREEAM. A metodologia completa e´
acess´ıvel apenas aos avaliadores credenciados, que verificam o atendi-
mento de itens mı´nimos de desempenho e atribuem os cre´ditos cor-
respondentes. No caso de uma avaliac¸a˜o formal, todos os itens sa˜o
verificados - atrave´s de evideˆncias - por um agente credenciado junto
ao BREEAM (Tabela 1). (FOSSATI, 2008)
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Comissionamento; separac¸a˜o e reciclagem
de res´ıduos no canteiro; Manual do usua´rio
e do condomı´nio; monitoramento e controle de
CO2, energia, consumo de a´gua, transporte e
desperd´ıcio nas atividades do canteiro de obras.
Sa´ude e Conforto
(15%)
Aspectos relacionados a` iluminac¸a˜o e ventilac¸a˜o
natural, n´ıveis de conforto te´rmico e acu´stico e




Reduc¸a˜o das taxas de emissa˜o de CO2 e
eficieˆncia do sistema de iluminac¸a˜o.
Transporte
(11,37%)
Localizac¸a˜o do edif´ıcio; emissa˜o de CO2








Reuso de fachadas e estruturas de edif´ıcios
existentes; implicac¸o˜es ambientais da selec¸a˜o
de materiais; espac¸os destinados a
armazenamento de materiais recicla´veis
Uso de solo
(15%)
Direcionamento de crescimento urbano
(evitar greenfields e a´reas de alto valor




Reduc¸a˜o da poluic¸a˜o luminosa, da a´gua e
do ar (excluindo CO2, tratado na categoria
Energia); utilizac¸a˜o de fontes de energia
renova´veis ou de baixa emissa˜o de poluentes
Fonte: Fossati (2008)
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A pontuac¸a˜o e´ atribu´ıda para cada requisito de acordo com o de-
sempenho atingido, computando um total de 1062 pontos. Para obter
uma pontuac¸a˜o global do edif´ıcio, os cre´ditos sa˜o ponderados por fato-
res restritos aos avaliadores credenciados ao BREEAM, variando entre
zero e 10, que definem a importaˆncia de cada categoria e enquadram a
edificac¸a˜o em uma das classes de desempenho propostas pelo me´todo.
(Figura 1)
Figura 1: Estrutura de avaliac¸a˜o do BREEAM Offices 2006
Fonte: BRE (2003)
2.1.2 Leadership in Energy and Environmental Design - LEED
Lanc¸ado pelo U. S. Green Building Council (USGBC) em 1998,
o LEED foi inicialmente voltado para edif´ıcios de ocupac¸a˜o comercial.
Ao longo dos anos houve adaptac¸o˜es da versa˜o-piloto e a certificac¸a˜o ga-
nhou flexibilidade na avaliac¸a˜o de desempenho de diferentes tipologias
de projeto. Atualmente, o sistema e´ utilizado em 143 pa´ıses, segundo o
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Green Building Council Brasil. Em 2015, o Brasil ficou com a quarta
colocac¸a˜o no ranking dos 10 pa´ıses e regio˜es com mais metros quadra-
dos brutos certificados fora dos EUA, acumulando 1052 registros com
as mais diversas tipologias. Destas, o segmento comercial foi o mais
representativo com 41,1%1. (Figura 2) (GBCB, 2015)
Figura 2: Registros e Certificac¸o˜es LEED no Brasil
Fonte: GBCB (2015)
Por possuir uma estrutura simples e de fa´cil aplicac¸a˜o, e´ o sis-
tema mais disseminado e que tambe´m gera muitas cr´ıticas quanto a` sua
real eficieˆncia, pois a avaliac¸a˜o de desempenho pode na˜o apresentar o
real desempenho global da edificac¸a˜o, comprometendo a finalidade do
me´todo (SILVA, 2007). A certificac¸a˜o avalia por meio de pra´ticas obri-
gato´rias e cre´ditos, cinco dimenso˜es a serem atendidas, sendo estas: Lo-
calizac¸a˜o e Transporte, Terrenos Sustenta´veis, Eficieˆncia Hı´drica, Ener-
gia e Atmosfera, Materiais e Recursos, Qualidade Ambiental Interna.
Inovac¸a˜o e Cre´ditos Regionais sa˜o categorias adicionais que possibili-
tam pontos boˆnus. A tabela 2 apresenta as categorias e subcategorias
do LEED.
1GBCB. Certificac¸a˜o LEED (Gra´ficos de Crescimento no Brasil). 2014. Dis-
pon´ıvel em: http://gbcbrasil.org.br/graficos-empreendimentos.php.
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Tabela 2: Estrutura de avaliac¸a˜o do LEED V4
CATEGORIAS PONTOS (110 pontos)
Localizac¸a˜o e Transporte 16
Protec¸a˜o de a´reas sens´ıveis 1
Local de alta prioridade 2
Densidade do entorno e usos
diversos 5
Acesso a transporte de qualidade 5
Instalac¸o˜es para bicicletas 1




Prevenc¸a˜o da poluic¸a˜o na atividade de
construc¸a˜o Obrigato´rio
Avaliac¸a˜o do terreno 1
Desenvolvimento do terreno
– proteger ou restaurar o habitat 2
Espac¸o aberto 1
Gesta˜o de a´guas pluviais 3
Reduc¸a˜o de ilhas de calor 2
Reduc¸a˜o da poluic¸a˜o luminosa 1
Eficieˆncia Hı´drica 11
Reduc¸a˜o do uso de a´gua do exterior Obrigato´rio
Reduc¸a˜o do uso de a´gua do interior Obrigato´rio
Medic¸a˜o de a´gua do edif´ıcio Obrigato´rio
Reduc¸a˜o do uso de a´gua do exterior 2
Reduc¸a˜o do uso de a´gua do interior 6
Uso de a´gua de torre de resfriamento 2
Medic¸a˜o de a´gua 1
Energia e Atmosfera 33
Comissionamento fundamental e
verificac¸a˜o Obrigato´rio
Desempenho mı´nimo de energia Obrigato´rio
Medic¸a˜o de energia do edif´ıcio Obrigato´rio
Gerenciamento fundamental de gases
refrigerantes Obrigato´rio
Otimizac¸a˜o do desempenho energe´tico 18
Medic¸a˜o de energia avanc¸ada 1
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Tabela 2 – Continuac¸a˜o da pa´gina anterior
CATEGORIAS PONTOS (110 pontos)
Resposta a` demanda 2
Produc¸a˜o de energia renova´vel 3
Gerenciamento avanc¸ado de gases
refrigerantes 1
Energia verde e compensac¸a˜o de carbono 2
Materiais e recursos 13
Armazenamento e coleta de recicla´veis Obrigato´rio
Plano de gerenciamento da construc¸a˜o
e res´ıduos de demolic¸a˜o Obrigato´rio
Reduc¸a˜o do impacto do ciclo de vida
do edif´ıcio 5
Declarac¸o˜es ambientais de produto 2
Origem de mate´rias-primas 2
Ingredientes do material 2
Gerenciamento da construc¸a˜o e res´ıduos
de demolic¸a˜o 2
Qualidade do Ambiente Interno 16
Desempenho mı´nimo da qualidade do
ar interior Obrigato´rio
Controle ambiental da fumac¸a de tabaco Obrigato´rio
Estrate´gias avanc¸adas de qualidade do
ar interior 2
Materiais de baixa emissa˜o 3
Plano de gesta˜o da qualidade do ar
interior da construc¸a˜o 1




Vistas de qualidade 1
Desempenho acu´stico 1
Inovac¸a˜o 6
Inovac¸a˜o (estrate´gias de projeto e
tecnologias) 5
Professional habilitado pelo LEED 1
Prioridade Regional 4
Cre´dito espec´ıfico por regia˜o 1 por cada cre´dito atendido
Fonte: GBCB (2015)
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Os pesos das categorias avaliadas sa˜o identicos, sem ponderac¸a˜o,
visto que o LEED foi tambe´m projetado para auxiliar na tomada de
deciso˜es e que apenas os quesitos desejados para certificac¸a˜o sejam ava-
liados. Contudo, o nu´mero de itens define implitamente o peso de cada
um deles. Os pre´-requisitos sa˜o condic¸o˜es necessa´rias para certificar
e os cre´ditos que atendidos geram pontos para determinac¸a˜o do n´ıvel
da certificac¸a˜o, podendo variar de 40 pontos (n´ıvel certificado) a 100
pontos (n´ıvel Platinum). Ha´ ainda 4 pontos boˆnus para Prioridade Re-
gional e 6 para Inovac¸a˜o e Processos como incentivo na abordagem de
medidas na˜o abrangidas nas categorias obrigato´rias, tais como busca
por conhecimento sobre Green Buildings e inovac¸a˜o e diferenc¸as am-
bientais, sociais e econoˆmicas em cada local (GBC, 2014). A tabela 3
representa a divisa˜o dos n´ıveis de classificac¸a˜o para o edif´ıcio que atinge
a pontuac¸a˜o mı´nima.
Tabela 3: Nı´veis de classificac¸a˜o do LEED
NI´VEL DE CLASSIFICAC¸A˜O PONTOS
LEED Certified 40 a 49
Silver 50 a 59
Gold 60 a 79
Platinum 80 a 110
Fonte: GBC (2014)
2.1.2.1 LEED for Healthcare 2009
O sistema de pontuac¸a˜o do LEED for Healthcare (LEED HC)
foi desenvolvido para certificar instalac¸o˜es hospitalares e possui uma
estrutura semelhante ao LEED for New Construction. Contudo, unida-
des hospitalares tendem a possuir regulamentac¸o˜es rigorosas, demandas
espec´ıficas e operac¸a˜o cont´ınua, tornando-os edificac¸o˜es u´nicas. Para
a adequac¸a˜o, o LEED HC altera seis pre´-requisitos e vinte e cinco
cre´ditos, e acrescenta treˆs pre´-requisitos e quinze cre´ditos ao sistema
de avaliac¸a˜o, que visam a` qualidade hospitalar aliada a estrate´gias sus-
tenta´veis. (GBC, 2010)
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2.1.3 Living Building Challenge 3.0 - LBC
O Cascadia Green Building Council, derivado do U.S. Green
Building Council e do Canada Green Building Council, desenvolveu
em 2006, o sistema de certificac¸a˜o ambiental de edif´ıcios Living Buil-
ding Challenge (LBC). Este tem como objetivo ir ale´m das certificac¸o˜es
existentes, propondo medidas avanc¸adas aos empreendimentos a fim de
gerar impacto positivo no meio inserido. (ILFI, 2014)
O sistema e´ composto por sete categorias de desempenho, de-
nominadas pe´talas (Petals): Place, Water, Energy, Health Happiness,
Materials, Equity e Beauty2. Estas pe´talas sa˜o subdivididas em um
total de vinte indicadores de desempenho ambiental, focados cada um
em uma a´rea espec´ıfica. (ILFI, 2014)
Sa˜o apresentados treˆs n´ıveis de certificac¸a˜o: Living Certification,
Petal Certification e Net Zero Energy Certification. Para obtenc¸a˜o da
certificac¸a˜o Living e´ necessa´rio estar em conformidade com todos os
vinte indicadores e comprovar em dados reais o desempenho alcanc¸ado
pela edificac¸a˜o. Na certificac¸a˜o Petal, estar em conformidade com, pelo
menos, treˆs pe´talas, devendo estar inclu´ıda pelo menos uma das cate-
goriasWater, Energy ouMaterials. Ja´ na certificac¸a˜o Net Zero Energy,
toda a energia necessa´ria para o funcionamento deve ser produzida no
local por meio de fontes renova´veis e sem combusta˜o envolvida (Figura
3). (ILFI, 2014)
Figura 3: Projetos na˜o confidenciais certificados no mundo.
Fonte: ILFI (2014)
2No Brasil, o Living Building Challenge esta´ sendo estudado por um comiteˆ para
aplicac¸a˜o no mercado nacional. Ha´ apenas um projeto confidencial, localizado em
Santa Catarina, em processo de certificac¸a˜o.
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Sendo uma certificac¸a˜o baseada em desempenho, ela e´ dividida
em duas etapas, pois alguns requisitos so´ podem ser avaliados com a
obra conclu´ıda e operacional por mais de dozes meses consecutivos. No
entanto, e´ poss´ıvel submeter o projeto a uma auditoria preliminar para
a obtenc¸a˜o do status de “Living”, onde sera˜o avaliadas as imperativas
menos suscet´ıveis a` modificac¸a˜o ao fim do projeto.
2.1.4 Green Building Challenge - GBC
Ferramenta internacional desenvolvida em 1998 com o intuito
de avaliar o desempenho ambiental de edif´ıcios com base nos mesmos
princ´ıpios e ainda capaz de prezar pelas caracter´ısticas regionais. Um
grande diferencial do GBC para outros me´todos esta´ em na˜o ser uma
avaliac¸a˜o comercial. O objetivo principal e´ avaliar a edificac¸a˜o am-
bientalmente e economicamente atrave´s de conceitos cient´ıficos e que
possam ser adaptados para a realidade local. (FOSSATI, 2008)
A iniciativa veio atrave´s de um conso´rcio formado por mais de
vinte pa´ıses e financiado inicialmente pelo governo canadense, posteri-
ormente absorvido pela International Iniciative for Sustainable Envi-
ronment Built (iiSBE). (SILVA, 2003)
Sa˜o avaliadas seis categorias na GBToll e a pontuac¸a˜o e´ obtida
por uma escala de graduac¸a˜o de desempenho que varia entre -2 e 5,
sendo zero o desempenho de refereˆncia (benchmark). O sistema de pon-
tuac¸a˜o e´ derivado da agregac¸a˜o progressiva de pontos obtidos em seus
quatro n´ıveis: (1) subcrite´rios, (2) crite´rios, (3) categorias de desempe-
nho, (4) temas principais, tendo o nu´mero (4) como o n´ıvel hiera´rquico
mais alto (Tabela 4). (SILVA, 2003)
Tabela 4: Pontuac¸a˜o GBC
CATEGORIA PESO (%)
Uso de recursos 20
Cargas ambientais 25
Qualidade do ambiente interno 20






O impacto de cada categoria e´ o u´nico considerado por meio de
crite´rios de ponderac¸a˜o que sa˜o ajustados e personalizados pela equipe
de avaliac¸a˜o com o intuito de garantir uma avaliac¸a˜o coerente ao con-
texto regional. (FOSSATI, 2008)
Os dados de entrada sa˜o inseridos em seis planilhas (contexto,
descric¸a˜o da matriz energe´tica, descric¸a˜o do edif´ıcio, a´reas, caracter´ısticas
do envelope e aspectos econoˆmicos). A planilha “Avaliac¸a˜o” e´ preen-
chida de forma semi-automa´tica com base nos dados de entrada, na
planilha de caracterizac¸a˜o de desempenho de refereˆncia (benchmarks)
e na planilha para definic¸a˜o de fatores de ponderac¸a˜o. Os resultados
sa˜o obtidos por duas planilhas que sa˜o geradas automaticamente com
relato´rios e gra´ficos de desempenho global e de cada categoria. (SILVA,
2003)
2.1.5 Compreenshive Assessment for Building Environmental
- CASBEE
O mais recente sistema de avaliac¸a˜o ambiental de edif´ıcios foi ins-
pirado na GBTool e desenvolvido pelo conso´rcio de edif´ıcios sustenta´veis
japoneses (JSBC – Japan Sustainable Building Consortium), composto
por entidades industriais, acadeˆmicas e governamentais. Apesar de
apresentado publicamente em Oslo em 2002, teve o in´ıcio dos processos
de certificac¸a˜o apenas em 2005. (IBEC, 2015)
O CASBEE baseia-se em crite´rios e benchmarks e e´ composto de
quatro ferramentas de avaliac¸a˜o para diferentes esta´gios do ciclo de vida
– projeto em desenvolvimento, novas construc¸o˜es, edificac¸o˜es existentes
e reformas. (IBEC, 2015)
A avaliac¸a˜o da capacidade ambiental e´ feita sob duas o´ticas: um
espac¸o interno e um externo delimitados pelos limites do terreno da
edificac¸a˜o criando uma fronteira hipote´tica, para ana´lise da qualidade
ambiental e desempenho da edificac¸a˜o (Q – Building environmental
quality and performance) e os impactos ambientais negativos que se
estendem ao exterior por meio de cargas ambientais (L – Reduction of
building environmntal loadings) (Figura 4).
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Figura 4: Estrutura conceitual do CASBEE
Fonte: Silva (2007)
Sa˜o avaliadas quatro a´reas: eficieˆncia energe´tica, eficieˆncia no
uso dos recursos, ambiente local e ambiente interno com cerca de 90
subitens. Apo´s essa ana´lise, estas quatro a´reas sofrem uma reorga-
nizac¸a˜o e sa˜o categorizadas em Q e L e cada letra dividida em treˆs
pontos (Tabela 5). (JSBC, 2002)
A pontuac¸a˜o dos dois sistemas e´ ponderada e a raza˜o entre elas
resulta em uma nota final do desempenho ambiental (BEE – Building
Environmental Efficency) que pode ser classificado em cinco n´ıveis: S
(excelente), A, A+, B+, B, e C (ruim). Quanto maior este valor, maior
a sustentabilidade ambiental (Figura 5).
Figura 5: Diagrama de eficieˆncia ambiental do edif´ıcio (BEE)
Fonte: Silva (2007)
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Qualidade do ar 15





Flexibilidade e adaptabilidade 15
Q3: Ambiente externo (ao
edif´ıcio) no terreno
(0,5)











Carga te´rmica do edif´ıcio
Uso de energia natural 10
Eficieˆncia dos sistemas prediais 5
Operac¸a˜o eficiente 10
L2: Recursos e materiais (0,3)
A´gua 10
Eco- materiais 30
L3: Ambiente fora do terreno (0,2)
Poluic¸a˜o do ar 5
Ru´ıdo e odores 10
Acesso a` ventilac¸a˜o 5
Acesso a` iluminac¸a˜o 5
Efeito de ilhas de calor 5
Carga em infraestrutura local 5
Fonte: Adaptado Silva (2007)
2.1.6 Green Star
Sistema de classificac¸a˜o de sustentabilidade volunta´ria apresen-
tada pelo Green Building Council Australia (GBCA) em 2003 para
edif´ıcios comerciais de escrito´rios. Futuramente, com a expansa˜o da
ferramenta, sera´ poss´ıvel avaliar diferentes tipologias e fases do ciclo de
vida da edificac¸a˜o. Possui clara semelhanc¸a com o BREEAM (estru-
tura ba´sica das categorias de avaliac¸a˜o, atribuic¸a˜o de pesos e utilizac¸a˜o
de pontuac¸a˜o global) e o LEED (pontuac¸a˜o para inovac¸o˜es de projeto
e construc¸a˜o). (SILVA, 2003)
O Green Star Office Design Rating Tool e´ estruturado em nove
categorias: gesta˜o, qualidade do ambiente interno, energia, transporte,
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a´gua, materiais, uso do solo e ecologia, poluic¸a˜o e inovac¸a˜o, sendo esta
u´ltima na˜o sujeita a ponderac¸a˜o. Dentro de cada categoria, cre´ditos
remetem a aspectos espec´ıficos de projeto sustenta´vel, construc¸a˜o e
desempenho (tabela 6). (GBCA, 2005)
Tabela 6: Ponderac¸a˜o da categoria
CATEGORIA PESO (%)
Gesta˜o 10





Uso do solo e ecologia 8
Emisso˜es 5
Fonte: Silva (2003)
Ha´ seis n´ıveis de pontuac¸a˜o, contudo reconhecidos e eleg´ıveis
de certificac¸a˜o apenas projetos com no mı´nimo 45 pontos, ter obtido
ao menos n´ıvel 4 no Australian Building Greenhouse Rating Scheme
(ABGR) para o edif´ıcio-base 3 e na˜o ser constru´ıdo em locais de alto
valor ecolo´gico e social. Os edif´ıcios certificados sa˜o premiados com
os t´ıtulos de “Pra´ticas de exceleˆncia” (quatro estrelas), “Exceleˆncia
na Austra´lia” (cinco estrelas), e “Lideranc¸a em n´ıvel mundial” (seis
estrelas) (Tabela 7). (SILVA, 2003)
3Conceito ideˆntico ao proposto no BREEAM que propo˜e separac¸a˜o da influeˆncia
dos reflexos de interac¸a˜o do edif´ıcio devido a` ocupac¸a˜o e ao comportamento dos
usua´rios.
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4 estrelas 45 Pra´ticas de exceleˆncia
5 estrelas 60 Exceleˆncia na Austra´lia
6 estrelas 75 Lideranc¸a em n´ıvel mundial
Fonte: Silva (2003)
2.2 ANA´LISE DOS CRITE´RIOS PARA A GESTA˜O DO USO DA
A´GUA DAS FERRAMENTAS DE AVALIAC¸A˜O AMBIENTAL
Na ana´lise dos seis me´todos de avaliac¸a˜o ambiental estudados,
verifica-se a variac¸a˜o de nomes, conteu´do e n´ıvel de detalhamento das
categorias, no entanto, a avaliac¸a˜o dentro da mesma tema´tica e´ rela-
tivamente similar e pass´ıvel de comparac¸a˜o (SILVA, 2007). Para que
a mesma seja coerente, Silva (2003) normalizou os itens e pode-se ob-
servar que ponderac¸a˜o dos cre´ditos destinados a` gesta˜o da a´gua varia
entre 4,0% (GBToll) a 9,1% (CASBEE) do total destinado aos cre´ditos
ambientais (Figura 6). Fossati et al. (2006) complementam ao incluir
o me´todo Green Star, ferramenta na˜o analisada por Silva (2003), que
dedica mais de 10% dos cre´ditos a` gesta˜o da a´gua.
Ao analisar as exigeˆncias para atribuic¸a˜o dos cre´ditos em cada
avaliac¸a˜o ambiental, nota-se que os requisitos sa˜o semelhantes. Alguns
dos pontos em comum sa˜o: reduc¸a˜o no consumo de agua pota´vel en-
tre 50% e 90% para irrigac¸a˜o de jardins atrave´s de tecnologias, uso da
a´gua da chuva ou reuso de a´gua, ale´m de cre´dito extra quando na˜o
ha´ a utilizac¸a˜o de a´gua pota´vel ou sistema de irrigac¸a˜o permanente
instalado; emprego de aparelhos economizadores de a´gua; reduc¸a˜o no
consumo de a´gua pota´vel no uso sanita´rio por meio do uso de aguas
cinzas e/ou negras; abdicac¸a˜o do uso de sistemas evaporativos ou tor-
res de resfriamento, ou pelo menos, uso mais eficiente no consumo de
a´gua para este fim; tratamento da a´gua residual na sua totalidade ou
reduc¸a˜o em pelo menos 50% do consumo de a´gua pota´vel provida pelo
munic´ıpio para tratamento de esgoto; implementac¸a˜o de um plano e
sistema de gesta˜o da a´gua pluvial; monitoramento do desempenho li-
gado ao gerenciamento do edif´ıcio para prover um sistema de detecc¸a˜o
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Figura 6: Distribuic¸a˜o dos cre´ditos ambientais do BREEAM, LEED,
CASBEE e GBToll, apo´s normalizac¸a˜o
Fonte: Silva (2003)
de vazamentos. (FOSSATI et al., 2006)
A ponderac¸a˜o de cada categoria torna-se a parte mais complexa.
A importaˆncia atribu´ıda a gesta˜o da a´gua tambe´m varia geografica-
mente porque cada me´todo reflete expectativas locais e, principalmente,
agenda ambiental de cada pa´ıs. (SILVA, 2007)
2.3 GESTA˜O HI´DRICA
A gesta˜o h´ıdrica pode ser entendida como o conjunto de proce-
dimentos organizados que visam o atendimento das demandas de a´gua,
atrave´s do planejamento, controle e protec¸a˜o. Atrave´s destes proce-
dimentos almeja-se o equacionamento e resoluc¸a˜o das questo˜es de es-
cassez, bem como o uso adequado dos recursos em prol da sociedade.
(SETTI et al., 2000)
O gerenciamento destes recursos, em n´ıvel nacional, regional,
estadual, de bacia hidrogra´fica ou local, refere-se ao uso da a´gua e
ocupac¸a˜o do solo; a´guas superficiais e subterraˆneas; e qualidade e
quantidade (BEEKMAN, 1998). Nas cidades, por exemplo, ao conhe-
cer plenamente a oferta dos recursos h´ıdricos, a gesta˜o por parte das
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concessiona´rias pode ser feito atrave´s do controle de perdas nas redes
de abastecimento de a´gua e campanhas de conscientizac¸a˜o para o uso
racional da a´gua.
No contexto de um edif´ıcio, o emprego direto ou indireto de a´gua
esta´ presente em todas as etapas do ciclo de vida do empreendimento
– planejamento e concepc¸a˜o, execuc¸a˜o, uso, manutenc¸a˜o e demolic¸a˜o.
Enfatizando o funcionamento dos sistemas prediais, a concepc¸a˜o do
projeto baseia-se na entrada de recursos dispon´ıveis pelos meios tradi-
cionais e sistemas para a sa´ıda de cargas, ficando a cargo das instituic¸o˜es
pu´blicas a gesta˜o h´ıdrica. (Figura 7)
Figura 7: Demanda de a´gua no ciclo dos sistemas prediais comuns.
Fonte: Hoban e Wong (2006)
A proposta da gesta˜o h´ıdrica esta´ em tornar as edificac¸o˜es mais
sustenta´veis, inserindo-as no ciclo natural da a´gua e que o impacto ge-
rado seja absorvido, ao menos em parte, pelas mesmas. O objetivo
principal esta´ em reduzir o consumo de a´gua pota´vel, e consequente-
mente a produc¸a˜o de esgoto sanita´rio, aumentar a infiltrac¸a˜o no solo
urbano para recarga dos lenc¸o´is frea´ticos e amortizar o volume esco-
amento superficial atrave´s de alternativas e ac¸o˜es via´veis ao contexto
urbano (Figura 8). (ILHA, 2007)
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Figura 8: Balanc¸o h´ıdrico de sistemas prediais sustenta´veis.
Fonte: Hoban e Wong (2006)
As ac¸o˜es visando a` conservac¸a˜o de a´gua e da diminuic¸a˜o da
poluic¸a˜o podem ser divididas em treˆs grupos: tecnolo´gicas, sociais e
econoˆmicas. As ac¸o˜es tecnolo´gicas sa˜o constitu´ıdas, como por exemplo,
de componentes e sistemas economizadores de a´gua, de fontes alterna-
tivas de abastecimento, de sistemas de medic¸a˜o setorizada, sistemas de
infiltrac¸a˜o e detecc¸a˜o e correc¸a˜o de vazamentos. As iniciativas sociais
esta˜o empenhadas em promover campanhas educativas e de sensibi-
lizac¸a˜o do usua´rio. Ja´ as econoˆmicas podem ser na forma de incentivo
com a reduc¸a˜o de tarifas e subs´ıdios para aquisic¸a˜o de tecnologias para
a reduc¸a˜o do consumo, como tambe´m desincentivos por meio do au-
mento das tarifas de a´gua em casos de consumo excessivo (OLIVEIRA,
2007). A combinac¸a˜o destas treˆs intervenc¸o˜es tende a` maximizac¸a˜o dos
resultados, ale´m de tornar a economia de a´gua permanente.
Sera˜o detalhadas a seguir algumas das ac¸o˜es poss´ıveis de serem
incorporadas em projetos e dependem da iniciativa do empreendedor
para que sejam empregadas.
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2.4 TECNOLOGIAS EMPREGADAS NA REDUC¸A˜O DO CONSUMO
DE A´GUA
2.4.1 Aproveitamento da a´gua pluvial
O uso da a´gua pluvial e´ uma das soluc¸o˜es mais utilizada em ati-
vidades que na˜o necessitam de a´gua pota´vel, como irrigac¸a˜o de jardins,
descarga de sanita´rios, limpeza de calc¸adas, pisos e carros. Ale´m de po-
der ser inserido no resfriamento de sistemas de ar condicionado e como
reserva te´cnica de inceˆndio. Em edif´ıcios com fins industriais e comer-
ciais, pode ser aplicado na lavanderia e limpeza industrial, resfriamento
de ma´quinas e climatizac¸a˜o interna. (FOSSATI et al., 2006)
No entanto, o aproveitamento na˜o se restringe apenas ao uso em
atividades que demandam a´gua com menor qualidade. Existe a possi-
bilidade de uso como fonte alternativa ao abastecimento de a´gua desde
que haja a instalac¸a˜o de estac¸a˜o de tratamento de a´gua pluvial para
o controle da qualidade, de forma que na˜o comprometa a sau´de dos
usua´rios, visto que o gestor passa a ser o “produtor” e, portanto, res-
ponsa´vel pela gesta˜o qualitativa e quantitativa (Figura 9). (OLIVEIRA,
2007)
Figura 9: Esquematizac¸a˜o dos elementos de um sistema de aproveita-
mento de a´gua da chuva
Fonte: Oliveira (2007)
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Ale´m de o aproveitamento dessa a´gua ser uma estrate´gia racio-
nal na reduc¸a˜o do consumo de a´gua pota´vel fornecida pelo munic´ıpio,
minimiza o problema croˆnico das cidades com drenagem urbana e en-
chentes, devido a` impermeabilizac¸a˜o do solo. Cidade de Sa˜o Paulo e
Rio de janeiro, por exemplo, exigem em sua legislac¸a˜o que edificac¸o˜es
com mais de 500 m2 de a´rea impermeabilizada incluam reservato´rios
de retenc¸a˜o de a´gua da chuva em projeto, com o objetivo de redu-
zir o risco de enchentes, ao injetar essa a´gua de forma controlada na
rede pu´blica ao fim da chuva. Contudo, na˜o preveem a obrigatoriedade
do uso da a´gua na pro´pria edificac¸a˜o, o que tornaria o processo mais
ambientalmente consciente. (FOSSATI et al., 2006)
2.4.2 Reuso de a´guas
Alternativa para a reduc¸a˜o do consumo de a´gua pota´vel esta´ na
separac¸a˜o sanita´ria, onde o sistema coletor de a´guas cinzas e negras
sa˜o independentes com o objetivo de tratamento e disposic¸a˜o diferen-
ciado, possibilitando o reuso da a´gua (ROGERS et al., 2002). A´guas
negras tendem a ser descartadas por apresentarem um grau de dificul-
dade elevado na sanitizac¸a˜o, contudo, tambe´m possuem potencial de
reutilizac¸a˜o apo´s tratamento (Figura 10).
Figura 10: Esquema ilustrativo de um sistema de reuso de a´gua
Fonte: Oliveira (2007)
As a´guas cinzas sa˜o oriundas de lavato´rio, chuveiro, tanque e
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ma´quina de lavar roupa e reaproveitadas em descargas de vasos sa-
nita´rios, lavagem de pisos, irrigac¸a˜o de jardim, onde e´ totalmente dis-
pensa´vel o uso de a´gua pota´vel (HESPANHOL, 2002). O funcionamento
ba´sico ocorre pela conduc¸a˜o da a´gua por um sistema reservado ate´ a
unidade de tratamento e posterior reservato´rio de acu´mulo, podendo ser
necessa´rio ainda um sistema de recalque e rede de distribuic¸a˜o pro´pria.
(SANTOS, 2002)
2.4.3 Sistema de infiltrac¸a˜o de a´gua pluvial
A reduc¸a˜o na a´rea impermeabilizada ja´ auxilia na infiltrac¸a˜o
da a´gua, entretanto sua eficieˆncia depende das caracter´ısticas do solo
quanto ao coeficiente de permeabilidade e taxa de infiltrac¸a˜o, intensi-
dade pluviome´trica e n´ıvel do lenc¸ol frea´tico. Para melhores resultados
e tambe´m como soluc¸a˜o de drenagem sa˜o empregados sistemas de dre-
nagem, tais como, pavimentos permea´veis, planos de infiltrac¸a˜o, trin-
cheiras de infiltrac¸a˜o, poc¸os de infiltrac¸a˜o e coberturas verdes (Figura
11). (OLIVEIRA, 2007)
Figura 11: Esquema das camadas de cobertura verde.
Fonte: LID-STORMWATER (2005), apud OLIVEIRA (2007)
A adoc¸a˜o de sistemas de infiltrac¸a˜o contribui para o restabe-
lecimento do equil´ıbrio do balanc¸o h´ıdrico natural com o aumento da
recarga do lenc¸ol frea´tico e diminuic¸a˜o do volume de escoamento super-
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ficial; ale´m de retardar a vaza˜o de contribuic¸a˜o do terreno por meio da
retenc¸a˜o e detenc¸a˜o do escoamento superficial, melhorando a eficieˆncia
do sistema pu´blico de drenagem e a ocorreˆncia de enchentes. (ILHA,
2007)
2.4.4 Componentes e sistemas economizadores de a´gua
Devido a` intenc¸a˜o de reduzir o consumo de a´gua nas edificac¸o˜es
e obter uma gesta˜o dos recursos h´ıdricos eficiente, tem-se difundido o
uso de tecnologias economizadoras de a´gua em projetos de sistemas
prediais. (FOSSATI et al., 2006)
Componentes e sistemas economizadores sa˜o aqueles que por
meio de seu mecanismo de funcionamento ou influencia no comporta-
mento do usua´rio tem como objetivo reduzir o consumo ou desperd´ıcio
de a´gua. A especificac¸a˜o destes equipamentos de acordo com a ati-
vidade desempenhada, funcionamento do aparelho e o tipo de usua´rio
envolvido esta´ entre os principais fatores na garantia de melhores resul-
tados ao longo da vida u´til. Para atender as necessidades dos usua´rios
e promover o uso racional da a´gua, o mercado apresenta uma grande
variedade de equipamentos hidra´ulicos. (ANA, 2005)
O vaso sanita´rio utiliza em me´dia 12 litros de a´gua a cada aciona-
mento, sendo responsa´vel por quase 40% do consumo de uma resideˆncia
(TOMAZ, 1998). Atualmente, o mercado dispo˜e de vasos sanita´rios com
sistema VDR (volume de descarga reduzido), cujo funcionamento ne-
cessita de 6 litros apenas para realizar a descarga. Uma evoluc¸a˜o desse
sistema sa˜o os modelos com duplo acionamento, confome a figura 12,
que possuem a opc¸a˜o de acionamento parcial, liberando apenas metade
do volume de a´gua armazenado para a descarga de dejetos l´ıquidos
Ha´ ainda o emprego apenas da va´lvula de descarga de duplo
acionamento, com funcionamento semelhante a` va´lvula convencional.
Apresenta duas teclas para acionar meia descarga ou descarga com-
pleta, cujo volume e´ determinado pelo tempo em que permanece aberta
(OLIVEIRA, 2007) . A desvantagem em relac¸a˜o ao seu uso esta´ em de-
pender diretamente do comportamento de usua´rio para obter bom de-
sempenho, contudo pode ser uma alternativa para sistemas hidra´ulicos
ja´ existentes e se busca melhoramento. (Figura 13)
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Figura 12: Vaso sanita´rio com duplo acionamento.
Fonte: Roca (2016)
Figura 13: Va´lvula de descarga de duplo acionamento.
Fonte: Hydra (2016)
Outro exemplo sa˜o as torneiras acionadas por pressa˜o manual,
dos pe´s ou sensores infravermelhos, devido ao fechamento automa´tico
das torneiras que possibilita uma economia no consumo de a´gua en-
tre 30% e 77%, segundo a Ageˆncia Nacional das A´guas (ANA). Vale
ressaltar que torneiras com sensores sa˜o tambe´m uma opc¸a˜o altamente
higieˆnica por na˜o ser necessa´rio contato para o funcionamento, que
ocorre apo´s o afastamento do usua´rio.
Existe ainda a opc¸a˜o de arejadores, pulverizadores e registros de
vaza˜o utilizados na melhoria da distribuic¸a˜o de a´gua e controle na vaza˜o
de torneiras; chuveiros com redutores de vaza˜o; micto´rios com tempo-
rizador de descarga; micto´rios secos; e vasos sanita´rios com sistema a
va´cuo. (Tabela 8)
As torneiras de pia consideram a abertura de uma volta e o
chuveiro sua abertura total para o calculo da vaza˜o.
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Bacia com caixa acoplada
12 L/
descarga
Bacia VDR 6 L/ descarga 50%
Bacia com va´lvula bem regulada
10 L/
descarga
Bacia VDR 6 L/ descarga 40%
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0,26 L/s Regulador de vaza˜o 0,13 L/s 50%
Torneira uso geral/tanque
15 a 20 mca
0,42 L/s Regulador de vaza˜o 0,21 L/s 50%
Torneira uso geral/ tanque
ate´ 6 mca
0,26 L/s Restritor dc vaza˜o 0,10 L/s 62%
Torneira uso geral/ tanque
15 a 20 mca
0,42 L/s Restritor de vaza˜o 0,10 L/s 76%
Torneira de jardim
40 a 50 mca
0,66 L/s Regulador de vaza˜o 0,33 L/s 50%
Micto´rio 2 L/uso Va´lvula automa´tica 1 L/s 50%
Fonte: SABESP (2015)
2.4.5 Sistemas hidra´ulicos especiais
Sistemas hidra´ulicos especiais constitui de sistemas de ar condi-
cionado, ar comprimido, torre de resfriamento, destilac¸a˜o, entre outros.
A reduc¸a˜o no consumo depende das caracter´ısticas te´cnicas desses equi-
pamentos, como vaza˜o, per´ıodo dia´rio de operac¸a˜o e consumo de a´gua
no processo obtidos nos cata´logos dos fabricantes. (ANA, 2005) No caso
das torres de resfriamento, existe a opc¸a˜o de torres secas, que operam
com circuito fechado de a´gua para o resfriamento, evitando perdas por
evaporac¸a˜o, como dry coolers ou chillers. (MORETTI et al., 2006)
2.5 ENGENHARIA HOSPITALAR
O Ministe´rio da Sau´de brasileiro, por meio de uma se´rie de pu-
blicac¸o˜es, apresenta normas e crite´rios de projeto como forma de ori-
entac¸a˜o para os responsa´veis pelo planejamento de estabelecimentos de
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sau´de, dispon´ıveis no site da Ageˆncia Nacional de Vigilaˆncia Sanita´ria.
As especificac¸o˜es de cada sistema se encontram a seguir:
Para o sistema de a´gua Fria, segundo o Ministe´rio da Sau´de,
o ca´lculo do consumo de a´gua devera´ ser baseado no tipo, porte da
unidade hospitalar e o estudo populacional da edificac¸a˜o, considerando
os elementos atuantes e flutuantes. Em complemento a este estudo
devera´ ser adotado como paraˆmetro mı´nimo o consumo de 500 litros
por pessoa. Para os demais dimensionamentos, deve-se adotar a NBR
5626:1998 (NB 0092) - Instalac¸o˜es prediais de a´gua fria.
Para o sistema de a´gua quente, a instalac¸a˜o devera´ atender as
normas NBR 7198:1993 (NB 0128) - Instalac¸o˜es prediais de a´gua quente
e a Portaria 13 - Ministe´rio da Sau´de. No atendimento das necessidades
do estabelecimento hospitalar, a gerac¸a˜o de a´gua quente podera´ ser
efetuada por va´rios sistemas energe´ticos: aquecedores ra´pidos ele´tricos;
caldeiras a vapor e a ga´s; caldeiras a vapor e a o´leo; geradores de a´gua
quente a ga´s; geradores de a´gua quente ele´tricos, entre outros. Estes
sistemas devem alimentar os seguintes setores: chuveiros da internac¸a˜o;
pai das copas lavagem; despejos; expurgos; caˆmara escura; aparelhos
de hidroterapia; ma´quina de lavar pratos e cubas da cozinha; ma´quina
de lavar roupas da lavanderia. (BRASIL, 1994)
Para a coleta e afastamento de efluentes, o sistema de esgoto
sanita´rio e a´guas servidas dos va´rios setores da unidade hospitalar de-
vera˜o ser coletados visando evitar instalac¸a˜o aparente no teto em a´reas
asse´pticas ou de seguranc¸a, tais como: salas ciru´rgicas, salas de parto,
salas de recuperac¸a˜o, salas de UTI, salas de berc¸a´rios, sala de esteri-
lizac¸a˜o, sala de preparo e estocagem de material esterilizado, rouparia,
internac¸a˜o, cozinha e centrais de energia ele´trica. (BRASIL, 1994)
Devera˜o ser dotadas de caixas de separac¸a˜o e interceptac¸a˜o de
materiais que prejudiquem os elementos de conduc¸a˜o dos rejeitos, ou
que exijam tratamento pre´vio para o lanc¸amento na rede pu´blica, todas
as a´reas de uso especifico a seguir: sala de equipamentos radioativos;
sala de gesso; sala de laborato´rios; cozinha; copa e lavagem; lavande-
ria; oficinas e garagem. Todas as especificac¸o˜es contidas nas normas
tambe´m deveram ser atendidas: CNEN-NE-6.05 - Gereˆncia de rejei-
tos radiativos em instalac¸o˜es radiativas e NBR 8160:1999 (NB 0019) -
Instalac¸o˜es prediais de esgotos sanita´rios. (BRASIL, 1994)
No sistema de captac¸a˜o de a´guas pluviais devera´ ser previsto, em
consonaˆncia com o projeto arquitetoˆnico do hospital, o atendimento de
todas as a´reas necessitadas, como: cobertura; drenagem de jardineiras,
e captac¸a˜o das circulac¸o˜es de a´reas pavimentadas com o atendimento
da norma NBR 10844:1989 (NB 611) - Instalac¸o˜es prediais de a´guas
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pluviais. (BRASIL, 1994)
Apesar das normativas dos o´rga˜os responsa´veis para conformi-
dade dos estabelecimentos assistenciais de sau´de, na˜o ha´ exigeˆncia de
paraˆmetros e indicadores de eficieˆncia voltados para o consumo h´ıdrico.
O referencial teo´rico, bem como estudos e valores sobre a realidade
brasileira tambe´m sa˜o um empecilho, visto que na˜o ha´ um o´rga˜o oficial
responsa´vel pela avaliac¸a˜o deste cena´rio, dificultando a obtenc¸a˜o de um
banco de dados preciso para ana´lise do impacto ambiental dos mesmos.
Como forma de realizar alguns comparativos por aproximac¸a˜o, utilizou-
se bibliografia americana, levando em considerac¸a˜o caracter´ısticas cul-
turais e outras particularidades para efeito de ana´lise.
O Ministe´rio das Cidades por meio da Secreta´ria Nacional de
Saneamento Ambiental (SNIS) divulga anualmente o consumo me´dio
per capita de a´gua, que corresponde a me´dia dia´ria, por indiv´ıduo, dos
volumes utilizados para satisfazer os consumos dome´sticos, comercial,
pu´blico e industrial. Em Santa Catarina, o consumo me´dio foi de 153,
5 litros por habitante por dia, equiparando-se a me´dia da regia˜o sul.
Segundo pesquisa realizada pelo WaterSense, programa da U.S.
Environmental Protection Agency (EPA) para preservac¸a˜o da a´gua, a
a´gua utilizada em hospitais e outros estabelecimentos de sau´de com-
preende 7% do consumo de a´gua em instalac¸o˜es comerciais e institu-
cionais nos Estados Unidos. O maior uso de a´gua nos hospitais esta´
no resfriamento de equipamentos, consumo dome´stico, paisagismo e
procedimentos me´dicos. (Figura 14)
Figura 14: Consumo de a´gua por setores em hospitais dos EUA
Fonte: EPA (2007)
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Em 2007, os grandes estabelecimentos hospitalares consumiram
503,5 bilho˜es de litros de a´gua, totalizando 615 milho˜es de do´lares em
despesas, com me´dia de 165 milho˜es de litros e 202,2 mil do´lares por
edif´ıcio. Hospitais com a´rea compat´ıvel com o estudo de caso – 18.500
m2 a 46.500 m2 – segundo mesma pesquisa, consumiram em me´dia
113,5 bilho˜es de litros no ano, constituindo uma taxa de 1229 litros por
leito/dia, valor muito superior ao apresentado nas bibliografias, e 120,5
mil do´lares em despesas, conforme dados apresentados no apeˆndice A.
(EIA, 2012)
Foi relatado tambe´m que mais de 99% utilizam esterelizadores
ou autoclaves, 75% sistema de irrigac¸a˜o e 17% lavanderias pro´prias.
Estimativas do setor indicam que os custos operacionais com a imple-
mentac¸a˜o de pra´ticas eficientes no uso da a´gua em instalac¸o˜es comer-
ciais e instituic¸o˜es podem reduzir cerca de 11% e o consumo em 15%.
(EIA, 2012)
Voltado para a realidade local, o Hospital Universita´rio Polydoro
Ernani de Sa˜o Thiago (HU), ligado a Universidade Federal de Santa
Catarina, possui 209 leitos e consumiu em me´dia 12.347,6 m3 de a´gua
por meˆs e 216,4 mil reais em despesas, constituindo uma taxa de 1.969,3
litros por leito/dia, segundo dados fornecidos pela administrac¸a˜o do
Hospital.
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3 ME´TODOS, FERRAMENTAS E TE´CNICAS
3.1 ETAPAS DE PESQUISA
Este e´ um estudo qualitativo e quantitativo do tipo explorato´rio
no qual se realiza a avaliac¸a˜o ambiental do ambiente hospitalar, sob o
enfoque da gesta˜o h´ıdrica.
3.1.1 Revisa˜o Bibliogra´fica
A primeira etapa de pesquisa tratou-se do levantamento e coleta
de informac¸o˜es em publicac¸o˜es relevantes e confia´veis para alcanc¸ar os
objetivos descritos no primeiro cap´ıtulo. Para sustentar os argumentos
apresentados e a correta avaliac¸a˜o do estudo de caso foram selecionados
autores na linha de pesquisa. A revisa˜o bibliogra´fica contemplou a
sustentabilidade, certificac¸o˜es, avaliac¸a˜o do uso da a´gua em cada uma
delas, gesta˜o h´ıdrica e engenharia hospitalar.
3.1.2 Levantamento de dados
A obtenc¸a˜o de dados relacionados a` gesta˜o h´ıdrica ocorreu em
duas etapas. Primeiramente por meio da revisa˜o bibliogra´fica explo-
rato´ria e pesquisa documental de instituic¸o˜es confia´veis, tais como Ageˆncia
Nacional de Vigilaˆncia Sanita´ria (ANVISA), Ageˆncia Nacional de Ener-
gia Ele´trica (ANEEL), U. S. Energy Information Administration (EIA),
Ministe´rio da Sau´de, entre outros listados nas refereˆncias bibliogra´ficas
e do Hospital Universita´rio Polydoro Ernani de Sa˜o Thiago em campo.
A segunda etapa foi por meio de entrevista aberta com os arquitetos,
engenheiros e consultor LEED responsa´veis pelo projeto.
3.1.3 Estudo de caso
Selecionou-se um empreendimento hospitalar no Estado de Santa
Catarina para ana´lise dos projetos e memoriais fornecidos pela empresa
IDP Engenharia e Kahn do Brasil.
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3.1.4 Ana´lise dos resultados
A u´ltima etapa constituiu da ana´lise dos dados e o comparativo,
realizados confrontando o conteu´do coletado do projeto e entrevistas
com dados obtidos no levantamento, visando determinar o impacto da
gesta˜o h´ıdrica no processo de certificac¸a˜o ambiental.
A figura 15 descreve as etapas descritas anteriormente atrave´s
de um fluxograma.
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Figura 15: Metodologia de trabalho
Fonte: Autor (2016)
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3.2 REGIA˜O DE ESTUDO
A ana´lise sera´ realizada como base nos projetos desenvolvidos
para a Cl´ınica Hospitalar a ser implantada no estado de Santa Catarina
que totaliza a a´rea de 21.609,21 m2 e conclusa˜o prevista para o ano de
2018. Localizado em a´rea urbana da cidade, o bairro possui perfil de
ocupac¸a˜o predominantemente residencial unifamiliar e o polo industrial
do munic´ıpio, com maior concentrac¸a˜o industrial de me´dio e grande
porte no entorno da edificac¸a˜o.
A escolha do local baseia-se no fato de os treˆs maiores hospitais
da cidade estarem situados na regia˜o central. Segundo o IBGE, Santa
Catarina conta com o total de 16.770 leitos e o munic´ıpio com 741 leitos
para internac¸a˜o em estabelecimentos de sau´de, onde 541 sa˜o leitos pri-
vados/SUS, na˜o havendo nenhum administrado totalmente pelo poder
pu´blico. (MINISTe´RIO DA SAu´DE, 2001)
A cidade de implantac¸a˜o pertencente a` zona clima´tica tempe-
rada configurando a categoria Cfa, segundo a classificac¸a˜o clima´tica de
Ko¨ppen e Geiger. Tal tipo clima´tico possui estac¸o˜es bem definidas,
vera˜o quente, umidade alta, inexisteˆncia de estac¸a˜o seca, pluviometria
significativa com me´dia anual de 1540 mm e temperatura me´dia de 20,3
oC. (Figura 16)
Figura 16: Climograma da regia˜o de estudo.
Fonte: Climate-data (2016)
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3.3 CARACTERIZAC¸A˜O DO PROJETO
O complexo ira´ dispor de 100 leitos de internac¸a˜o e 20 leitos de
unidade de tratamento intensivo destinados a pacientes conveniados e
particulares. Sera˜o prestados servic¸os me´dicos de me´dia e alta com-
plexidade em quinze especialidades: anestesiologia, cardiologia, gas-
troenterologia, medicina intensiva, neurocirurgia, oncologia, ortopedia,
pneumologia, radiologia, urologia, cirurgia vascular, cirurgia card´ıaca,
cirurgia pla´stica, cirurgia oncolo´gica e cirurgia do aparelho digestivo.
O empreendimento esta´ divido em treˆs blocos: (1) Ambulatorial,
(2) Servic¸os e (3) Hotelaria Hospitalar. O bloco Ambulatorial abriga
os consulto´rios, ambulato´rio, salas de exame. O bloco de Servic¸os aco-
moda o centro ciru´rgico, ala de exames de diagno´stico por imagem,
necrote´rio, refeito´rio, cozinhas, ale´m das a´reas te´cnicas do hospital. Ja´
o bloco de Hotelaria Hospitalar esta´ localizado a a´rea de internac¸a˜o
(Figura 17).
Figura 17: Vista geral do hospital em plataforma BIM
Fonte: Kahn do Brasil (2016)
Para efeitos de dimensionamento, sa˜o estimados, na memo´ria de
ca´lculo do projeto, 600 funciona´rios com consumo dia´rio de 50 litros
por pessoa, e 125 leitos (nu´mero inicial de leitos) com 400 litros por
leito por dia, ale´m da populac¸a˜o flutuante de 4000 pessoas, totalizando
um volume de 80.000 litros por dia com reserva para 48 horas. O
reservato´rio inferior tera´ capacidade para 100.000 litros e o superior
para 80.000 litros para o hospital. Para o restaurante, considerou-se 320
refeic¸o˜es por dia com consumo de 8.000 litros por dia com reserva para
48 horas, e adotou-se reservato´rio inferior com capacidade para 15.000
litros e superior para 10.000 litros. Para o refeito´rio, considerou-se 500
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refeic¸o˜es por dia com consumo de 20.000 litros por dia com reserva para
48 horas, e adotou-se reservato´rio inferior com capacidade para 25.000
litros e superior para 20.000 litros. A capacidade total dos reservato´rios
e´ de 250.000 litros. O fornecimento de a´gua esta´ separado para controle
do consumo e porque a administrac¸a˜o do refeito´rio sera´ tercerizada.
O referido projeto atende a`s exigeˆncias das obrigac¸o˜es legais vi-
gentes e foi elaborado de acordo com as seguintes normas da Associac¸a˜o
Brasileira de Normas Te´cnicas (ABNT): NBR 5626/1998 – Instalac¸a˜o
predial de a´gua fria; NBR 7198/1993 – Projeto e execuc¸a˜o de ins-
talac¸o˜es prediais de a´gua quente; NBR 9050/2015 – Acessibilidade a
edificac¸o˜es, mobilia´rio, espac¸os e equipamentos urbanos. Por se tratar
de uma unidade hospitalar, as seguintes normas da Ageˆncia Nacional de
Vigilaˆncia Sanita´ria (ANVISA) tambe´m foram utilizadas: RDC No. 50,
de 21 de fevereiro de 2002, a qual dispo˜e sobre o regulamento te´cnico
para planejamento, programac¸a˜o, elaborac¸a˜o e avaliac¸a˜o de projetos
f´ısicos de estabelecimentos assisteˆncias de sau´de; RDC No 307, de 14
de novembro de 2002, a qual retificou a Resoluc¸a˜o - RDC no 50, de
21/02/2002.
A concepc¸a˜o do projeto baseia-se em oferecer uma soluc¸a˜o a`
gesta˜o h´ıdrica que atenda a`s necessidades do empreendimento e con-
templem as exigeˆncias que fazem parte da matriz de responsabilidade
para a obtenc¸a˜o da certificac¸a˜o LEED for Healthcare e LBC, sendo
exigido o menor custo de manutenc¸a˜o e operac¸a˜o, simplicidade de ins-
talac¸a˜o e facilidade na montagem e ma´xima qualidade. As demais cer-
tificac¸o˜es relacionadas neste trabalho na˜o possuem avaliac¸a˜o ambiental
espec´ıfica para essa tipologia, logo sera´ utilizado a tipologia de edif´ıcio
comercial para fins de comparac¸a˜o, pois mesmo sendo bem diferentes,
um hospital enquadra-se como edificac¸a˜o comercial.
Existem 17 empreendimentos certificados no Estado, dos quais 3
sa˜o LEED New Construction e 2 LEED Core Shell. Na˜o ha´ empreendi-
mentos da tipologia LEED for Healthcare certificados no Brasil, apenas
6 projetos registrados, dos quais 4 esta˜o localizados em Sa˜o Paulo, 1
no Parana´ e 1 em Santa Catarina, sendo este o utilizado para o estudo
de caso.
A figura 18 mostra a implantac¸a˜o da edificac¸a˜o e proporciona
uma visa˜o geral do posicionamento dos elementos que sera˜o detalhados
na continuidade deste trabalho.
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As medidas para economia do consumo de a´gua atendem a`s nor-
mas estabelecidas pelo Green Building Council Brasil (GBCB), res-
ponsa´vel pela emissa˜o da certificac¸a˜o LEED para construc¸o˜es sustenta´veis.
Na categoria de Eficieˆncia Hı´drica, foram requisitados sete dos nove
pontos poss´ıveis, ale´m de atender os pre´-requisitos obrigato´rios, e na
categoria Terrenos Sustenta´veis existem dois cre´ditos referentes a pro-
jetos de a´guas pluviais que sa˜o detalhados a seguir.
4.1.1 Reduc¸a˜o do consumo de a´gua: pre´-requisito
Para o atendimento da condic¸a˜o de obrigatoriedade da reduc¸a˜o
da carga sobre o sistema de abastecimento de a´gua e esgoto, devem-se
empregar medidas que reduzam o consumo em pelo menos 20%. A cer-
tificac¸a˜o adota o uso de equipamentos economizadores de a´gua com
paraˆmetro estabelecido pela U.S. Environmental Protection Agency
(EPA) para alcanc¸ar o objetivo. O ca´lculo e´ baseado na ocupac¸a˜o
estimada e deve incluir os equipamentos e acesso´rios aplica´veis ao es-
copo de projeto – vasos sanita´rios, micto´rios, torneiras de lavato´rios e
torneiras industriais com pulverizador para pre´-lavagem de alimentos.
Equipamentos para uso cl´ınico, como lavato´rios ciru´rgicos e em salas
de exame na˜o sa˜o contemplados neste ca´lculo. (Tabela 9)
Foi especificado em projeto a instalac¸a˜o de aparelhos equipados
com arejadores ou restritores de vaza˜o de alta eficieˆncia em econo-
mia de a´gua com volumes especificados pelo GBC. Os aparelhos que
sera˜o utilizados sa˜o torneiras com difusores aerados e vaza˜o de 5 litros
por minuto (L/min) nas a´reas de internac¸a˜o, exame, UTI e banheiros
pu´blicos, e vaza˜o de 1,8 L/min para a´reas destinadas aos funciona´rios,
fralda´rio e sanita´rios adaptados; torneiras hidromecaˆnicas; chuveiros
com vaza˜o baixa na ordem de 8L/min (econoˆmicos); vasos sanita´rios
com caixa de descarga acoplada ou caixa de descarga embutida para
banheiros pessoas com necessidades especiais com duplo acionamento,
com volume de 3L e 6L por descarga. A tabela 10 lista os equipamentos
relacionados em memorial.
A economia foi de 21,8% para os equipamentos em relac¸a˜o ao
paraˆmetro estabelecido pelo LEED, conforme a tabela 10. Como equi-
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Tabela 9: Paraˆmetro de eficieˆncia para uso comercial e residencial,
adaptado da Ageˆncia de Protec¸a˜o Ambiental dos EUA (EPA)
EQUIPAMENTOS VAZA˜O




8,5 L/min com 4 bar, uso privado
2 L/min com 4 bar, uso pu´blico
1 L/ciclo, torneira hidromecaˆnica
Torneira industrial (cozinha) Taxa de vaza˜o menor que 6 L/min
Chuveiro 9,5 L/min com 5,5 bar por chuveiro
Fonte: GBC (2010)







Bacia com sa´ıda vertical para PNE + caixa












Micto´rio sem uso de a´gua Sem uso de a´gua Micto´rio 2 L/ descarga 100%
Chuveiro de parede 8 L/min
Chuveiro
9,5 L/min 15,8%
Chuveiro de parede com desviador e
ducha
8 L/min
Chuveiro e misturador antivandalismo 8 L/min 5 L - 60%
Torneira de mesa acionamento hidromecaˆnico





Torneira de mesa acionamento hidromecaˆnico





Misturador monocomando de mesa bica baixa 5 L/min 41,2%







Torneira de parede cruzeta 5 L/min - 150%
Torneira monocomando de mesa flex´ıvel 5 L/min - 200%
Torneira misturador de mesa com bica mo´vel
+ arejador
8 L/min - 300%
Torneira cozinha 16 L/min Torneira cozinha 8 L/min - 100%
ECONOMIA TOTAL 21,8%
Fonte: Kahn do Brasil (2016)
pamentos destinados a fins cl´ınicos na˜o esta˜o inclu´ıdos no ca´lculo, na˜o
foram especificados vaza˜o para torneira com alavanca para aplicac¸a˜o
em a´reas que necessitam de fechamento sem o contato das ma˜os.
As certificac¸o˜es CASBEE e Green Star utilizam do mesmo con-
ceito do LEED em empregar equipamentos economizadores de a´gua
como crite´rio de avaliac¸a˜o e o GBToll prioriza limitar o consumo de
a´gua pelo agente consumidor. Ja´ o BREEAM, adota as duas medi-
das e ainda o emprego de equipamentos com detector de prensenc¸a nos
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vasos sanita´rios e micto´rios, que na˜o sa˜o contemplados neste projeto.
4.1.2 Reduc¸a˜o do consumo de a´gua: acima de 30%
Embora a reduc¸a˜o do consumo de a´gua seja obrigato´ria e seja
contemplado com equipamentos economizadores, o sistema de avaliac¸a˜o
preveˆ cre´ditos para a adoc¸a˜o de iniciativas que aumentem esta econo-
mia para pelo menos 30%. As estrate´gias adotadas para o hospital
reduziram em mais de 45%1 o consumo, permitindo a obtenc¸a˜o dos
treˆs pontos dispon´ıveis neste cre´dito. O ca´lculo desta reduc¸a˜o tambe´m
e´ efetuado com base na ocupac¸a˜o do edif´ıcio, nu´mero de funciona´rios e
usua´rios, e dos equipamentos instalados. A economia gerada devido ao
uso de equipamentos eficientes associados a`s estrate´gias na reduc¸a˜o do
consumo e´ comparada com o baseline definida pelo LEED.
O projeto adota o uso das a´guas pluviais oriundas das cobertu-
ras como estrate´gia para reduc¸a˜o no consumo, atingindo a reduc¸a˜o de
praticamente 100% do consumo. Captadas das coberturas verdes, tran-
sita´veis e intransita´veis, estas passam por um filtro e sa˜o acumuladas
no lago artificial ou na cisterna, sendo esta que retera´, ale´m do volume
para consumo, a reserva te´cnica de inceˆndio (Figura 19).
1O cre´dito alcanc¸ou performace exemplar, que e´ quando a economia e´ igual ou
maior que 45%
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Figura 19: Planta de implantac¸a˜o do sistema de a´gua pluvial
Fonte: IDP (2016)
O lago artificial, citado anteriormente, tera´ papel fundamental na
gesta˜o h´ıdrica do Hospital. Ale´m do propo´sito este´tico na composic¸a˜o
do paisagismo, a capacidade de 1249,45 m3 sera´ responsa´vel por arma-
zenar a a´gua pluvial captada para tratamento e retardo, divididos em
treˆs lagos, com volumes detalhados na tabela 11. A capacidade total
do lago, junto com os reservato´rios, representam 14 dias de consumo
garantindo autonomia do sistema num per´ıodo de estiagem. O volume
do lago sera´ intermitente pois dependera˜o da frequeˆncia das chuvas e do
consumo, mantendo-se apenas o volume morto para fins este´ticos. Caso
o volume preciptado seja maior que a capacidade de armazenamento,
a a´gua extravasara´ e seguira´ para o tanque de retardo.
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LAGO 1 376 m2 56,4 m3 244,4 m3 75,2 m3 0,65 m
LAGO 2 564 m2 0 676,8 m3 112,8 m3 1,20 m3
LAGO 3 505 m2 101 m3 328,25 m3 101 m3 0,65 m
TOTAL 1445 m2 157,4 m3 1249,45 m3 289 m3
Fonte: IDP (2016)
A a´gua posteriormente segue para a Estac¸a˜o de Tratamento de
A´gua (ETA) e sera´ utilizado o processo de filtragem para purificac¸a˜o.
Depois sa˜o encaminhadas para o armazenamento na cisterna, localizada
no te´rreo, e enta˜o recalcadas para o reservato´rio elevado exclusivo para
este fim ate´ seguir para o consumo geral do hospital (Figura 20).
Figura 20: Posicionamento da infraestrutura
Fonte: IDP (2016)
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A qualidade da a´gua pluvial destinada a fins pota´veis atendera´
a determinac¸a˜o da Portaria no 2.914/2011 do Ministe´rio da Sau´de e
seguir o disposto nas regras, em raza˜o de a NBR 15527:2007 - Sistema
Predial de A´gua de Chuva - Aproveitamento de a´guas de chuva de co-
bertura em a´rea urbana para fins na˜o pota´veis - na˜o definir paraˆmetros
para consumo humano como o pro´prio nome sugere. Fisicamente a
a´gua na˜o devera´ apresentar cor, turbidez, odor e sabor. Os aspectos
qu´ımicos e biolo´gicos e a frequeˆncia de ana´lise devera˜o estar de acordo
ao determinado no anexo da mesma Portaria (Tabela 12).













Fonte: Ministe´rio da Sau´de (2011)
A figura 21 detalha esquematicamente a gesta˜o h´ıdrica das a´guas
pluviais. Esse sistema considera quinze dias de consumo com uma
reserva de 1.200 m3 e consumo dia´rio de 80 m3 e torna dispensa´vel o
abastecimento da concessiona´ria local.
Complementando as soluc¸o˜es na reduc¸a˜o do consumo, um sis-
tema complementar de a´guas de reuso, oriundas das a´guas cinzas do
esgoto prima´rio (chuveiros e lavato´rios) da a´rea de internac¸a˜o, foi pre-
visto em projeto para uso futuro. A tubulac¸a˜o de esgoto sanita´rio
esta´ separada em aguas cinzas, pretas e expurgo, ale´m de espac¸o f´ısico
destinado a` instalac¸a˜o da estac¸a˜o de tratamento de esgoto para esta
finalidade. Inicialmente, esse sistema operaria em conjunto com o de
a´guas pluviais, no entanto, constatou-se que a demanda prevista era
suprida integralmente pela pluviometria anual. A manutenc¸a˜o desta
soluc¸a˜o em projeto tem a intenc¸a˜o de permitir a incorporac¸a˜o desse
sistema secunda´rio caso haja per´ıodos extremamente longos de estia-
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Figura 21: Desenho esquema´tico da gesta˜o h´ıdrica de a´guas pluviais
Fonte: IDP (2016)
gem ou aumento no consumo, e ainda assim o atendimento dos preceitos
definidos na certificac¸a˜o ambiental por evitar-se o uso da a´gua fornecida
pela concessiona´ria municipal.
Apesar da autossuficieˆncia h´ıdrica, o hospital estara´ ligado a`
rede concessiona´ria de a´gua local para eventuais emergeˆncias. O con-
trole do fornecimento sera´ realizado por treˆs medidores, ligados a` rede
do hospital, restaurante e refeito´rio. Na parte hospitalar, o sistema
de distribuic¸a˜o sera´ indireto, de modo que o armazenamento ocorrera´
nas cisternas localizadas no te´rreo e em dois depo´sitos superiores no
pavimento cobertura, para enta˜o atender todos os pontos de consumo
dos pavimentos te´rreo, 1o pavimento, 2o pavimento, 3o pavimento e 4o
pavimento por gravidade. Ja´ para o restaurante e refeito´rio, o abasteci-
mento do pavimento te´rreo ocorrera´ a partir da cisterna e um depo´sito
superior para cada.
Neste item as estrate´gias adotadas pelo Hospital atendem a`s so-
licitac¸o˜es mı´nimas e geram pontos extras, pois substitui a entrada da
a´gua fornecida pelo munic´ıpio pela a´gua pluvial para todos os pontos
de consumo, inclusive para fins nobres. No entanto, deve-se analisar
que a gesta˜o h´ıdrica corresponde por uma parcela pequena no sistema
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de pontuac¸a˜o das avaliac¸o˜es e na˜o instiga soluc¸o˜es inovadoras, logo
facilita-se o cumprimento das exigeˆncias.
De maneira geral, todas as certificac¸o˜es definem estrate´gias para
reduc¸a˜o no consumo principalmente com o uso de equipamentos. O
GBToll inclui ainda a quantidade mı´nima para uso da a´gua pluvial
como forma de substituic¸a˜o da a´gua pota´vel, a instalac¸a˜o de sistemas
de reu´so de a´guas cinzas e a garantia da potabilidade da a´gua quando
na˜o houver abastescimento pela rede pu´blica. O Green Star preveˆ reu´so
de a´guas cinzas e negras, ja´ o CASBEE adota a combinac¸a˜o dos itens
anteriores, exceto a garantia de potabilidade.
4.1.3 Reduc¸a˜o do consumo de a´gua: equipamentos
Estes cre´dito preve a reduc¸a˜o ou eliminac¸a˜o do uso de a´gua
pota´vel em processos de equipamentos, tais como, uso de bombas de
va´cuo secas para sistema de aspirac¸a˜o4, compressores de com resfria-
mento a ar ou sistema fechado; eliminac¸a˜o do uso de sistema de va´cuo
venturi para esterilizac¸a˜o; e uso de unidade de reciclagem de a´gua uti-
lizado no processo de revelac¸a˜o de raio-x em aparelhos com quadros
maiores que 150 mm.
Os equipamentos de esterilizac¸a˜o a serem utilizados na˜o necessi-
tam de a´gua. Os demais utilizaram a´gua proveniente do aproveitamento
das a´guas pluvias, o que reduz o consumo de a´gua pota´vel.
4.1.4 Reduc¸a˜o do consumo de a´gua: controle e verificac¸a˜o
Para a obtenc¸a˜o completa dos treˆs pontos do cre´dito destinados
ao controle e verificac¸a˜o do consumo, devem-se instalar treˆs medido-
res de a´gua para monitorar o uso em qualquer um dos locais listados
no sistema de pontuac¸a˜o, conforme aplicabilidade ao projeto. Foram
previstos os medidores individuais na sa´ıda dos reservato´rios da rede
do hospital para monitorar o uso no laborato´rio e centro ciru´rgico e
de a´gua fria na composic¸a˜o do sistema de a´gua quente por pavimento
e setorizado. O sistema de a´gua quente tambe´m possui medidores na
tubulac¸a˜o de retorno para os boilers para a verificac¸a˜o do volume na˜o
consumido e que necessita de recirculac¸a˜o (Figura 22).
4Exceto para sistema de va´cuo para esterilizac¸a˜o, que podem utilizar bombas de
va´cuo anel l´ıquido.
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Figura 22: Corte esquema´tico do shaft com os medidores individuais
Fonte: IDP (2016)
Nota-se que sistemas de medic¸a˜o individualizada compo˜em a
lista de requisitos a serem atendidos nas principais certificac¸o˜es, como a
BREEAM, CASBEE, GBToll e Green Star, cumprindo a func¸a˜o de mo-
nitoramento do consumo de a´gua e auxiliando na dectec¸a˜o de eventuais
problemas hidra´ulicos. Entretanto, medidas diretas para detecc¸a˜o de
vazamento sa˜o solicitadas apenas nos principais pontos de consumo no
BREEAM. O CASBEE solicita tambe´m facilidade na substituic¸a˜o de
tubulac¸o˜es hidra´ulicas e especifica a substituic¸a˜o de tubulac¸o˜es e equi-
pamentos em intervalos definidos. O LEED e´ a u´nica certificac¸a˜o que
requisita medic¸a˜o individualizada nos principais pontos de consumo.
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4.1.5 Resfriamento de equipamentos me´dicos
O segundo item obrigato´rio para o LEED for Healthcare e´ mi-
nimizar o uso de a´gua pota´vel para o resfriamento de equipamentos
me´dicos, salvo sistemas secunda´rios (backup) e quando prescrito em
norma ou na˜o for permitido por lei. Visto que o u´nico equipamento
me´dico em que havera´ necessidade de resfriamento a` a´gua sera´ a res-
sonaˆncia magne´tica e que trabalha como um sistema onde na˜o ha´ troca
de a´gua (fechado), o hospital ira´ operar sem o uso de a´gua pota´vel para
este fim e o completo atendimento do pre´-requisito.
Na˜o ha´ meios de comparar este item com as metodologias apre-
sentadas, visto que a tipologia hospitalar possui particularidades que
na˜o sa˜o pertinentes para edificac¸o˜es comerciais comuns, logo na˜o sa˜o lis-
tadas pelas avaliac¸o˜es ambientais. Entretanto, o Green Star incentiva o
uso de sistemas de resfriamento com uso otimizado, formas alternativas
de fornecimento ou sem o emprego de a´gua.
4.1.6 Paisagismo
Para atender ao cre´dito “Paisagismo com uso eficiente de a´gua”
sa˜o apresentadas duas opc¸o˜es: utilizar apenas a´guas pluviais captadas,
a´guas residuais ou cinzas recicladas, ou a´gua tratada por um o´rga˜o
pu´blico especificamente para fins na˜o pota´veis para irrigac¸a˜o; ou insta-
lar paisagismo que na˜o requeira e na˜o necessite de sistema de irrigac¸a˜o
permanente, existindo a possibilidade da instalac¸a˜o proviso´ria para es-
tabelecimento das plantas e remoc¸a˜o do sistema no prazo de um ano.
Com a finalidade de obter este cre´dito, o projeto preveˆ a incor-
porac¸a˜o de plantas nativas da regia˜o usualmente utilizadas em paisa-
gismo, na˜o sendo necessa´rio sistema de irrigac¸a˜o permanente nos jardins
e coberturas verdes (Figura 23).
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Figura 23: Planta das coberturas verdes por pavimento
Fonte: IDP (2016)
Ale´m da disponibilidade local, foram selecionadas plantas culti-
vadas em campos ou telado, para reduzir completamente a necessidade
de processos de adaptac¸a˜o e aclimatac¸a˜o. Para o processo de estabe-
lecimento, durante o per´ıodo de seis meses a um ano em casos extra-
ordina´rios, havera´ irrigac¸a˜o de modo manual por meio um ponto de
a´gua instalado pro´ximo a`s a´reas e a´gua advinda do sistema de aprovei-
tamento da a´gua pluvial.
Caso fosse avaliado em outra certificac¸a˜o, estaria de acordo com
o Green Star, visto que as demais na˜o especificam o uso de a´gua pluvial
para irrigac¸a˜o. O CASBEE emprega plantas que absorvam NOx, SOx e
poeira. Outro crite´rio em relac¸a˜o a paisagismo, adotodado pelo GBToll
e o Green Star, e´ o sistema de irrigac¸a˜o eficiente por gotejamento, no
entanto na˜o seria aplica´vel ao projeto em questa˜o. O LEED e´ o u´nico
que tem como prerrogativa o emprego de vegetac¸a˜o que na˜o necessite
de sistema de irrigac¸a˜o.
4.1.7 Sistema de res´ıduos orgaˆnicos
Na˜o foram adotadas estrate´gias que suprissem as exigeˆncias para
obtenc¸a˜o do cre´dito nos itens destinado aos sistemas de res´ıduos orgaˆnicos.
O funcionamento do restaurante ainda e´ um item a ser definido pelo
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grupo de me´dicos responsa´veis pelo empreendimento. Como se pre-
tende terceirizar a operac¸a˜o deste servic¸o e ainda na˜o ha´ definic¸a˜o de
uma empresa responsa´vel, a coordenac¸a˜o no atendimento aos requisitos
do cre´dito torna-se complicada, por isso foi removida do escopo.
4.1.8 Torres de resfriamento
A reduc¸a˜o ou eliminac¸a˜o completa no uso de a´gua pota´vel em
torres de resfriamento e´ o u´nico cre´dito na˜o aplica´vel a` certificac¸a˜o
pela auseˆncia dos mesmos em projeto. Posto que nem todos os cre´ditos
sejam aplica´veis e durante a selec¸a˜o dos cre´ditos devem-se alinhar estas
escolhas para atender o real objetivo, que e´ o equil´ıbrio no tripe´ que se
baseia a sustentabilidade.
Inicialmente, o empreendimento foi concebido com torres de re-
friamento, no entanto, a utilizac¸a˜o de sistemas, como VRF e outros,
tornou dispensa´vel o uso de torres. Com essa mudanc¸a de estrate´gia,
gerou-se pontos em outros cre´ditos e trouxe benef´ıcios maiores ao Hos-
pital. Ressalta-se ainda que o na˜o uso de torres de resfriamento deveria
creditar pontos, posto que o eliminac¸a˜o completa do sistema acaba por
reduzir o impacto ambiental.
Este to´pico esta´ presente no CASBEE e Green Star com o pre-
texto de eliminar o risco de contrair a legionella Pneumophila, bacte´ria
que causa infecc¸a˜o no sistema respirato´rio, podendo evoluir para pneu-
monia grave ate´ a morte.
4.1.9 Drenagem: estrate´gias
Na categoria Terrenos Sustenta´veis, o primeiro cre´dito relacio-
nado a` gesta˜o h´ıdrica e´ limitar a perturbac¸a˜o da hidrologia natural,
reduzindo a cobertura impermea´vel, aumentando a infiltrac¸a˜o no local
e eliminando a poluic¸a˜o proveniente de escoamentos de a´guas pluviais.
Devido a` impermeabilizac¸a˜o do terreno ser superior a 50%, deve-
se desenvolver um plano de controle e gerenciamento de a´guas pluviais
que resulte na reduc¸a˜o de 25% no volume de escoamento para uma
tempestade de 24 horas com tempo de retorno igual a 2 anos.
As estrate´gias adotadas que contribuem para o atendimento ao
cre´dito esta˜o incorporadas em outros itens detalhados anteriormente,
tais como os telhados verdes e o lago artificial. Ha´ ainda a utilizac¸a˜o
de tanques de retardo como parte do plano, mas o principal motivo do
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uso esta´ na obrigatoriedade da legislac¸a˜o municipal que na˜o considera
o volume retido fora dos tanques como contribuintes (Figura 24).
Figura 24: Detalhe do posicionamento dos tanques de retardo
Fonte: IDP (2016)
O volume que exceder a` capacidade do lago e da cisterna e re-
ferente a` drenagem da pavimentac¸a˜o externa sera´ escoado para a rede
pu´blica de a´guas pluviais, permanecendo retido em dois tanques de
retardo, como volume igual a 137 m3 e 87 m3, como a legislac¸a˜o mu-
nicipal preveˆ, onde novos empreendimentos, pu´blicos e privados, com
a´rea impermeabilizada igual ou superior a 400 m2, devem possuir reser-
vato´rios de retenc¸a˜o das a´guas pluviais com volume equivalente a` vaza˜o
do tempo a 6 minutos, para posterior descarga na rede de drenagem ao
longo de 24 horas.
As ferramentas BREEAM, CASBEE e GBToll tambe´m preveem
essas medidas de mitigac¸a˜o no seu escopo, no que se refere a drenagem.
4.1.10 Drenagem: controle de qualidade
Prescreve-se, neste cre´dito, limitar as perturbac¸o˜es e poluic¸a˜o
dos cursos de a´gua atrave´s da gesta˜o de escoamento de a´guas pluviais
com o aumento da a´rea permea´vel, promovendo a infiltrac¸a˜o, e tratando
90% do escoamento de a´guas pluviais, em relac¸a˜o a precipitac¸a˜o me´dia
anual. Este deve utilizar as melhores pra´ticas de gesta˜o e ser capaz
de remover 80% da me´dia anual dos so´lidos suspensos com base em
relato´rios de monitoramento existentes.
Para a retenc¸a˜o dos so´lidos em suspensa˜o, esta˜o previstos filtros
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de caixa de areia antes da entrada das caixas de retardo. Considera-
se tambe´m que os jardins contribuem para esta remoc¸a˜o, ocorrendo a
filtragem natural nas a´reas permea´veis.
Apenas o Green Star especifica ac¸o˜es semelhantes as empregadas
no LEED para o controle de qualidade do escoamento superficial antes
do descarte por meio de tratamento.
A figura 25 apresenta a gesta˜o h´ıdrica de forma esquema´tica para
melhor entendimento de cada rede detalhada anteriormente.
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Em relac¸a˜o a` rede de esgoto sanita´rio, sera´ instalada uma estac¸a˜o
para o tratamento das a´guas negras e cinzas, que sera˜o lanc¸adas na
rede pu´blica de a´guas pluviais, posto que o hospital encontra-se em um
bairro que ainda na˜o e´ atendido pelo sistema pu´blico de saneamento.
Segundo relato´rio do Instituto Trata Brasil com o ranking do sanea-
mento do ano de 2016, a cidade de implantac¸a˜o possui cobertura de
30,6% do tratamento de afluentes urbanos, e a previsa˜o de conclusa˜o
dos trabalhos e´ estimada para 2039.
Caso seja colocado em uso o sistema de reaproveitamento de
a´guas cinzas, ocorrera´ o desvio destas a´guas para a estac¸a˜o de trata-
mento espec´ıfica a ser implantanda e, posteriormente ao tratamento,
acumuladas na cisterna e reservato´rio pro´prios para distribuic¸a˜o junto
aos vasos sanita´rios, onde todo esse sistema e adaptac¸o˜es esta˜o pre-
vistos em projeto. No primeiro momento, o abastecimento desses re-
servato´rios esta´ sendo atendido pela estac¸a˜o de tratamento de a´guas
pluviais.
A figura 26 apresenta a gesta˜o h´ıdrica da rede de esgoto de forma
esquema´tica para melhor entendimento.
O CASBEE, assim como o LEED, preveˆ sistema de tratamento
para o esgoto gerado. GBTool e Green Star limitam o esgoto gerado
pelo usua´rio como meio de reduzir a carga na infraestrutura local.
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Figura 26: Gesta˜o h´ıdrica da rede de esgoto sanita´rio
Fonte: IDP (2016)
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4.2 CONSIDERAC¸O˜ES FINAIS AO CAPI´TULO
A tabela 13 apresenta a s´ıntese das estrate´gias adotadas por cada
certificac¸a˜o estudada.







nos pontos de consumo
x x x x
Limitar consumo pelo usua´rio x x
Equipamentos com detector de
presenc¸a em sanita´rios
x
Volume mı´nimo de a´gua pluvial
em substituic¸a˜o de a´gua pota´vel
x x x
Sistema de reu´so de a´gua cinza x x x x
Sistema de reu´so de a´gua preta x x
Garantia de potabilidade quando
abastecimento na˜o for por rede
pu´blica
x
Sistema de medic¸a˜o individualizada x x x x x
Sistema de medic¸a˜o individualizada
para a´reas comuns
x
Sistema para detecc¸a˜o de
vazamentos nos principais pontos
x




Aproveitamento de a´gua pluvial
para irrigac¸a˜o
x x
Sistema eficiente para irrigac¸a˜o x x x
Utilizac¸a˜o de vegatac¸a˜o que na˜o
necessite irrigac¸a˜o, exceto durante
per´ıodo de adaptac¸a˜o
x
Sistema de tratamento de esgoto x x
Limitac¸a˜o do esgoto produzido x x x
TOTAL 5 7 7 7 10
Fonte: Autor - adaptado de Oliveira (2007)
A certificac¸a˜o LEED apresentou mais estrate´gias para a gesta˜o
h´ıdrica, conforme se verifica na tabela anterior. Todavia, na˜o e´ poss´ıvel
garantir melhor desempenho em relac¸a˜o a outras ferramentas de ava-
liac¸a˜o ambiental, posto que e´ necessa´rio uma avaliac¸a˜o qualitativa de
cada item para este embasamento e foram analisados apenas os itens
relacionados ao consumo direto de a´gua.
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Em relac¸a˜o a`s certificac¸o˜es analisadas, constatou-se que a gesta˜o
h´ıdrica nas certificac¸o˜es estudadas na˜o representa um peso significativo
na visa˜o global, tendo como foco principal a eficieˆncia energe´tica. Isto
deve-se a` realidade dos pa´ıses de origem, como por exemplo os EUA,
onde a matriz energe´tica e´ baseada em combust´ıveis fo´sseis, que im-
pactam o meio ambiente em todas etapas do processo produtivo. Com
isso, o objetivo principal esta´ em reduzir o consumo de energia direto
e o incorporado aos materiais utilizados.
A realidade brasileira, no entanto, foge deste padra˜o grac¸as a
abundaˆncia de recursos naturais. Os recursos h´ıdricos sa˜o fonte limpa
de energia e correspondem por 61,3% da poteˆncia da matriz energe´tica
nacional, segundo a ANEEL (2016). Portanto, crite´rios relacionados
a` eficieˆncia energe´tica na˜o deveriam ocupar posic¸a˜o de destaque nos
empreendimentos certificados no pa´ıs.
Esse destaque deveria ser direcionado para a gesta˜o h´ıdrica no
caso de uma adaptac¸a˜o nacional, como forma de dimuinuir o consumo
de a´gua e consequentemente a produc¸a˜o de esgoto sanito´rio. Visto
que o saneamento ba´sico ainda e´ escasso, grandes volumes de esgoto
sa˜o lanc¸ados sem tratamento nos cursos de a´gua, poluindo a fonte de
consumo. Ha´ ainda o apelo tur´ıstico na preservac¸a˜o por conta das
paisagens naturais que atraem turistas e movimentam a economia na-
cional.
Ao se analisar globalmente, o consumo consciente deveria refle-
tir uma peso maior tambe´m pela disponibilidade de a´gua no mundo.
De acordo com a Organizac¸a˜o Mundial de Sau´de (OMS), sa˜o reco-
mendados 50 litros para um pessoa viver diariamente com higiene e
bem-estar, mas sa˜o consumidos 187 litros por brasileiro e ate´ 600 li-
tros em outros pa´ıses. Aspectos culturais precisam de mudanc¸as como
forma de manter os recursos h´ıdricos para as gerac¸o˜es futuras e devem
ser incentivados pelas organizac¸o˜es que se julgam promotoras da sus-
tentabilidade na construc¸a˜o civil. Notou-se tambe´m uma tendeˆncia das
estrate´gias apresentadas, visto que algumas certificac¸o˜es foram emba-
sadas em outras ja´ existentes, corroborando com o relatado na revisa˜o
bibliogra´fica.
O Living Building Challenge propo˜e que medidas gene´ricas pois
pretende ser aplica´vel em qualquer escala, projeto ou localizac¸a˜o e
baseia-se no verdareiro desempenho da edificac¸a˜o em operac¸a˜o, dei-
xando em aberto as soluc¸o˜es que ira˜o torna´-lo sustenta´vel, na˜o sendo
poss´ıvel compara´-lo com as estrate´gias definidas pelas demais certi-
ficac¸o˜es. No entanto, as soluc¸o˜es definidas para este projeto esta˜o de
acordo ou na˜o inteferem com o proposto pelo LBC, posto que busca-se
78
esta certificac¸a˜o para o mesmo.
A gesta˜o h´ıdrica corresponde a categoria Net Positive Water que
estabelece que a entrada e sa´ıda de a´gua deve estar em harmonia o
exterior, de modo que 100% da necessidade h´ıdrica do projeto seja
atendida pelo aproveitamento da a´gua da chuva e\ou reu´so de a´guas, e
purificado, se necessa´rio, sem a adic¸a˜o de produtos qu´ımicos. Tambe´m,
toda a´gua pluvial e descarga de a´gua, incluindo a´guas cinzas e pretas,
devem ser tratadas no local e gerenciadas atrave´s de reutilizac¸a˜o, um
sistema fechado ou infiltrac¸a˜o. Caso haja excesso de a´guas pluviais,
pode-se lanc¸ar em terrenos adjacentes sob certas condic¸o˜es.
O consumo h´ıdrico projetado seria de 108 m3/dia e considerando
uma capacidade de reservato´rio de 48 horas mais o volume do lago, tem-
se 1.499,45 m3, os quais, previu-se serem obtidos do aproveitamento da
a´gua da chuva. So´ aqui, pode-se definir uma reduc¸a˜o significativa de
consumo da rede pu´blica de a´gua pota´vel, sendo a reduc¸a˜o de 100% no
consumo quando o sistema estiver operante. Ressalta-se tambe´m que




Este trabalho apresentou os requisitos considerados na gesta˜o
h´ıdrica pelas ferramentas internacionais de avaliac¸a˜o ambiental de edi-
ficac¸o˜es selecionadas.
Apo´s ana´lise dos requisitos e atendendo ao primeiro objetivo es-
pec´ıfico, considerando a elaborac¸a˜o de um sistema de gesta˜o da a´gua
na fase de projeto prescritos nas certificac¸o˜es, foram identificadas as
principais estrate´gias, visando a reduc¸a˜o do consumo e do desperd´ıcio
de a´gua. Destacam-se a utilizac¸a˜o de equipamentos economizadores
de a´gua; incentivo a` adoc¸a˜o de sistemas de aproveitamento de a´gua
de chuvas e reuso de a´gua cinzas e negras para atividades que na˜o
requerem a´gua pota´vel; est´ımulo a` sistema de irrigac¸a˜o eficientes ou
paisagismo que na˜o requeira irrigac¸a˜o; utilizac¸a˜o de medidores indivi-
duais; aumento das a´reas permea´veis e controle de qualidade da a´gua
da chuva; reduc¸a˜o do consumo de a´gua ou da na˜o utilizac¸a˜o de torres
de resfriamento; e conscientizac¸a˜o do usua´rio.
Verificou-se que a utilizac¸a˜o de equipamentos economizadores de
a´gua e´ uma pra´tica comum em novos projetos. Essa adesa˜o cada vez
maior aos princ´ıpios de sustentabilidade pela construc¸a˜o civil, estimula
a reduc¸a˜o no consumo de a´gua pota´vel e na conscientizac¸a˜o do usua´rio.
Como aliado na reduc¸a˜o do consumo, o sistema de gesta˜o de
a´guas pluvias e´ considerado uma alternativa via´vel, tanto para usos
na˜o pota´veis, quanto para a substituic¸a˜o do abastecimento municipal
de a´gua pota´vel em locais com pluviometria alta, como constatado no
estudo de caso. Ale´m de auxiliar no controle de enchentes e reduzir a
absorc¸a˜o de poluentes carregados pela chuva ate´ os cursos de a´gua.
Em relac¸a˜o ao sistema de pontuac¸a˜o, vale ressaltar que a maior
parte das metodologias fazem uso crite´rios prescritivos, tal como listas
de verificac¸a˜o e estrate´gias, como forma de avaliac¸a˜o por serem mais
simples e facilmente incorporados em projeto. No entanto, crite´rios de
desempenho, por meio de benchmark, seriam capazes de avaliar melhor
o desempenho da edificac¸a˜o, visto que os cre´ditos estariam correlaci-
onados e refletiriam os reais impactos ambientais devido as deciso˜es
tomadas.
No que se refere ao segundo objetivo, as estrate´gias para gesta˜o
h´ıdrica previstas no LEED sa˜o a reduc¸a˜o no consumo de a´gua pelo
uso de equipamentos e acesso´rios economizadores; monitoramento do
consumo por medidores em pelo menos treˆs dos setores listados; reduc¸a˜o
do uso de a´gua pota´vel em equipamentos instalados; minimizac¸a˜o do
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uso de a´gua pota´vel para o resfriamento de equipamentos me´dicos; na˜o
utilizac¸a˜o de a´gua pota´vel para irrigac¸a˜o ou instalar paisagismo que
na˜o haja necessidade irrigac¸a˜o; reduc¸a˜o do consumo em sistemas de
res´ıduos alimentares; reduc¸a˜o ou eliminac¸a˜o do uso de a´gua pota´vel
em torres de resfriamento; reduc¸a˜o da impermeabilizac¸a˜o do terreno; e
controle da qualidade da a´gua de escoamento, ale´m de deixar aberta a
possibilidade de aumento da porcentagem da reduc¸a˜o do consumo com
estrate´gias comprovadas pelo empreendedor.
No que se refere a`s estrate´gias empregadas no estudo de caso
, definido no terceiro objetivo, apenas o cre´dito referente a` torre de
resfriamento na˜o foi utilizado pois na˜o era aplica´vel ao projeto e o
sistema de res´ıduos orgaˆnicos por depender da futura administrac¸a˜o do
refeito´rio e restaurante.
No que se refere aos dados de previsa˜o de consumo, os valores
de dimensionamento sa˜o significativos, pois foi prevista uma populac¸a˜o
flutuante alta, resultando num consumo de 900 m3 por leito/dia. Entre-
tanto, trata-se de um valor de projeto e influencia apenas no tamanho
dos reservato´rios que garantem autonomia de 14 dias de consumo, caso
na˜o haja precipitac¸a˜o. Em comparac¸a˜o aos grandes hospitais ameri-
canos, o hospital tem previsa˜o de consumo 26,8% menor – 1229 litros
por leito/dia – e ao Hospital Universita´rio, 54,3% – 1.969,3 litros por
leito/dia. Todavia, quando trata-se de a´gua pota´vel fornecida pelo mu-
nic´ıpio, a reduc¸a˜o cai para 100% em ambos comparativos, posto que
sera´ utilizado apenas a´gua pluvial para o abastecimento.
5.1 SUGESTA˜O DE TRABALHOS FUTUROS
• Avaliac¸a˜o e monitoramento para melhorias da gesta˜o h´ıdrica da
edificac¸a˜o em operac¸a˜o;
• Comparativo das premissas proposta pela certificac¸a˜o LEED com
o real consumo de a´gua da edificac¸a˜o em operac¸a˜o;
• Ana´lise da gesta˜o h´ıdrica incluindo a a´gua incorporada aos ma-
teriais no processo de produc¸a˜o;
• Avaliac¸a˜o da gesta˜o h´ıdrica de outros estabelecimentos de sau´de,
incluindo hospitais pu´blicos.
• Avaliac¸a˜o ambiental do empreendimento com outras ferramentas;
• Acompanhamento da implementac¸a˜o LEED em outras discipli-
nas.
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5.2 CONSIDERAC¸O˜ES FINAIS AO TRABALHO
Notou-se que o mercado brasileiro esta´ mais atento a`s questo˜es
ambientais e ao nicho crescente que busca validar seus empreendimen-
tos sustenta´veis, como tambe´m por quem busca soluc¸o˜es que promovam
economia com os gastos mensais. Empresas voltadas a` construc¸a˜o ci-
vil possuem atualmente linhas de produtos que atendem os requisitos
mı´nimos de eficieˆncia e ate´ certificados pelo Green Building Council
Brasil, facilitando a busca por fornecedores, ale´m de incorporarem as
boas pra´ticas na cadeia produtiva.
Concluiu-se ainda que a engenheira hospitalar e´ uma a´rea sem
muita pesquisa e referencial bibliogra´fico no Brasil. Espera-se atrave´s
de pesquisas e coleta de dados in loco, que se possa suprir uma la-
cuna na bibliografia especializada dispon´ıvel para projetos em func¸o˜es
complexas, espec´ıficas para a a´rea de sau´de, correlacionando-os, prin-
cipalmente, ao contexto sustenta´vel.
Por fim, as ferramentas de avaliac¸a˜o ambiental sa˜o promotoras
da cultura da sustentabilidade de modo geral. Ao se adotar um selo,
toma-se o primeiro passo, entretanto, a edificac¸a˜o devera´ ser sustenta´vel
na˜o apenas em projeto, e sim nas atividades desenvolvidas e ao longo
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ANEXO A -- Dados sobre o consumo de a´gua em grandes




































All Large Hospitals* ................    3,040      133      615   43,603    202.2     4.64     67.7    144.8
Building Floorspace
(Square Feet)
200,001 to 500,000 .................    1,494       36      180   24,406    120.8     4.95     78.0    118.5
500,001 to 1,000,000 ..............    1,034       50      241   48,462    232.5     4.80     69.1    149.1
Over 1,000,000 .......................      511       46      194   89,918    379.2     4.22     60.0    169.3
Year Constructed
Before 1960 ............................      328        Q        Q        Q       Q      Q       Q       Q
1960 to 1969 ..........................      617       26      120   41,765    194.8     4.66     78.0    132.8
1970 to 1979 ..........................      698       30      135   42,711    193.5     4.53     65.9    139.3
1980 to 1989 ..........................      483       18       89   37,917    183.8     4.85     70.4    130.0
1990 to 1999 ..........................      553       21      101   38,099    183.0     4.80     63.2    184.8
2000 to 2007 ..........................      360       19       75   52,782    207.8     3.94     71.4    155.3
Census Region
Northeast ................................      793       24      154   30,347    194.1     6.40     55.5    115.0
Water









































All Large Hospitals* ................    3,040      133      615   43,603    202.2     4.64     67.7    144.8
Water





Midwest ..................................      575       30      117   52,768    202.9     3.85     76.0    152.4
South ......................................    1,170       55      250   46,681    213.2     4.57     68.1    165.3
West .......................................      500       23       94   46,881    188.8     4.03     72.7    133.2
Climate Zone: 30-Year Average
Under 2,000 CDD and --
  More than 7,000 HDD ...........      517       23       80   44,276    154.2     3.48     68.7    139.0
  5,500-7,000 HDD ..................      818       32      183   39,544    223.6     5.65     63.5    134.1
  4,000-5,499 HDD ..................      501       19       75   38,039    149.1     3.92     77.1    144.9
  Fewer than 4,000 HDD .......      794       36      184   45,276    231.2     5.11     70.9    143.5
2,000 CDD or More and --
  Fewer than 4,000 HDD .......      410       22       94   54,419    229.0     4.21     61.5    175.0
Number of Workers (main shift)
100 to 249 ..............................        Q        Q        Q        Q       Q      Q       Q       Q
250 or More ............................    2,928      130      604   44,265    206.1     4.66     67.3    145.1
Energy Information Administration



































All Large Hospitals* ................    3,040      133      615   43,603    202.2     4.64     67.7    144.8
Water





Energy End Uses (more than
one may apply)
Buildings with Space Heating .    3,023      132      614   43,798    203.2     4.64     67.8    145.0
Buildings with Cooling .............    3,040      133      615   43,603    202.2     4.64     67.7    144.8
Buildings with Water Heating ..    3,040      133      615   43,603    202.2     4.64     67.7    144.8
Buildings with Cooking ............    2,889      125      575   43,314    199.2     4.60     68.1    147.3
Buildings with Manufacturing ..        Q        Q        Q        Q       Q      Q       Q       Q
Buildings with Electricity
 Generation .............................    2,872      124      575   43,258    200.1     4.62     67.2    145.0
Heating Equipment (more
than one may apply)
Furnaces ................................        Q        Q        Q        Q       Q      Q       Q       Q
Packaged Heating Units .........    1,129       51      211   45,070    187.2     4.15     66.5    142.0
Boilers ....................................    2,321       94      447   40,509    192.8     4.76     70.1    145.7
District Heat ............................      685       38      176   54,808    256.6     4.68     58.9    134.9
Heat Pumps ...........................      843       33      143   38,826    169.5     4.37     66.5    143.2
Energy Information Administration



































All Large Hospitals* ................    3,040      133      615   43,603    202.2     4.64     67.7    144.8
Water





Individual Space Heaters ........      830       37      170   44,666    204.6     4.58     71.6    165.3
Other ......................................        Q        Q        Q        Q       Q      Q       Q       Q
Energy Information Administration



































All Large Hospitals* ................    3,040      133      615   43,603    202.2     4.64     67.7    144.8
Water






than one may apply)
Residential-Type Central
 Air Conditioners .....................      516       22      100   42,387    194.7     4.59     75.9    170.9
Packaged Air Conditioning    1,625       72      303   44,468    186.3     4.19     70.8    141.8
Central Chillers .......................    2,423      104      479   42,975    197.8     4.60     71.7    150.7
District Chilled Water ..............      612       31      146   50,262    238.4     4.74     56.3    136.2
Heat Pumps ...........................      818       32      141   39,191    172.6     4.40     66.4    145.1
Individual Air Conditioners ......      955       35      156   36,173    163.8     4.53     64.4    130.5
Swamp Coolers ......................      139        Q        Q        Q       Q      Q       Q       Q
Other ......................................        Q        Q        Q        Q       Q      Q       Q       Q
Water Heating Equipment
Centralized System ................    1,849       82      382   44,470    206.6     4.65     70.3    153.2
Distributed System .................      171        Q        Q        Q       Q      Q       Q       Q
Combination of Centralized
 and Distributed System .........    1,020       45      203   44,243    198.9     4.50     65.3    134.8
Energy Information Administration



































All Large Hospitals* ................    3,040      133      615   43,603    202.2     4.64     67.7    144.8
Water






(more than one may apply)
Any Refrigeration.....................    3,040      133      615   43,603    202.2     4.64     67.7    144.8
  Commercial Refrigeration .....    2,989      131      610   43,939    204.2     4.65     67.9    146.1
    Walk-In Units ......................    2,965      131      608   44,212    205.1     4.64     68.1    147.1
    Cases or Cabinets ..............    2,780      124      561   44,496    201.8     4.53     67.8    145.0
  Residential-Type Units ..........    2,775      124      563   44,809    202.9     4.53     67.6    148.5
  Vending Machines ................    2,943      130      605   44,191    205.7     4.65     67.9    146.8
  Ice machines.........................    2,835      126      589   44,490    207.9     4.67     69.2    147.3
  Large cold storage area.........      495       26      134   51,823    271.5     5.24     62.9    155.4
Special Activities or Equipment
Contributing to Water Use
Sterilizers or Autoclaves..........    3,035      132      613   43,528    202.1     4.64     67.8    144.7
Commercial Ice Makers...........    2,835      126      589   44,490    207.9     4.67     69.2    147.3
Irrigation System.....................    2,270      114      510   50,160    224.8     4.48     70.9    154.7
Energy Information Administration



































All Large Hospitals* ................    3,040      133      615   43,603    202.2     4.64     67.7    144.8
Water





Activities with Large Amounts of
Hot Water Required.............    2,680      121      555   45,058    207.2     4.60     68.9    155.9
Laundry in Building..................      526       30      106   57,245    202.5     3.54     85.5    204.2
Sewer Use
Sewer Flow Metered................      701       29      151   41,068    214.8     5.23     62.1    136.8
Notes: ● Figures in this table only include hospital buildings with over 200,000 square feet of floorspace. ● Due to rounding, data may not 
sum to totals. 
Q=Data withheld because the Relative Standard Error (RSE) was greater than 50 percent, or fewer than 10 buildings were sampled.
N=No responding cases in sample.
Source: Energy Information Administration, Office of Energy Consumption and Efficiency Statistics, Form EIA-871A of the 2007 
Commercial Buildings Energy Consumption Survey. 
Energy Information Administration
2007 Commercial Buildings Energy Consumption Survey: Consumption and Expenditures Tables
Released August 2012
